
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
HOTARARE 

 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si func�ionare si a Caietului de sarcini ale 

serviciului de iluminat public 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt 
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit��i publice, 

ale Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, ale Ordinului nr.86/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru  de organizare si func�ionare a serviciului de iluminat public, 
precum si ale Ordinului nr.87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului 
de iluminat public; 

Examinând expunerea de motive nr.  4344 /20.02.2009  a primarului localit��ii; 
V�zând raportul de specialitate al Compartimentul Control Comercial, Avizare Mediu, 

Transporturi precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  
În temeiul art. 36 al. (2) lit. d) si al. (6) lit. a) pct.14,  precum si al art. 45 alin.1din Legea nr. 

215/2001 a administra�iei publice locale, republicat�, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

 
HOT�R��TE 

 
Art. 1 - Se aprob� Regulamentul de organizare si func�ionare a serviciului de iluminat public  
al orasului Tirgu Neamt, potrivit anexei nr.1 la prezenta hot�râre, parte integranta a acesteia. 
Art. 2 -  Se aprob� Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public al orasului Tirgu Neamt, 
potrivit anexei nr.2 la prezenta hot�râre. 
Art. 3 – Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Local al orasului Tirgu Neamt va duce la îndeplinire prevederile prezentei hot�râri. 

 
Nr. 18 

din 27.02.2009 

             Presedinte de sedinta, 

                                             Consilier: Cojocariu Vasile 

                     Contrasemneaza,        
  Secretar, 

     jr. Laura Elena Maftei 
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Anexa la  
HCL nr. 18 din 27.02.2009 

 
 

REGULAMENT 
AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC  

AL ORA�ULUI TÎRGU NEAM� 
2008 

CAPITOLUL I:  DISPOZI�II GENERALE 

Art. 1 
(1)Prevederile prezentului regulament se aplic� serviciului de iluminat public din ora�ul Tîrgu 
Neam�, în care exist� sistem de iluminat public. 
(2)Prezentul regulament stabile�te cadrul juridic unitar privind desf��urarea serviciului de iluminat 
public local, definind modalit��ile �i condi�iile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, 
indicatorii de performan��, condi�iile tehnice, raporturile dintre operator �i utilizator în comune, 
ora�e �i municipii. 
(3)Prevederile prezentului regulament se aplic�, de asemenea, la proiectarea, executarea, 
recep�ionarea, utilizarea �i între�inerea componentelor sistemului de iluminat public. 
(4)Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare �i de 
modul în care este organizat� gestiunea serviciului în cadrul ora�ului Tîrgu Neam�, se vor 
conforma prevederilor prezentului regulament. 
(5)Condi�iile tehnice �i indicatorii de performan�� prev�zu�i în prezentul regulament au caracter 
obligatoriu.  
(6)Orice dezvoltare a re�elei electrice de joas� tensiune destinat� iluminatului public se face cu 
respectarea prezentului regulament. 

Art. 2 
Desf��urarea serviciului de iluminat public trebuie s� asigure satisfacerea unor cerin�e �i nevoi de 
utilitate public� ale comunit��ii locale, �i anume: 
a)ridicarea gradului de civiliza�ie, a confortului �i a calit��ii vie�ii; 
b)cre�terea gradului de securitate individual� �i colectiv� în cadrul comunit��ii locale, precum �i a 
gradului de siguran�� a circula�iei rutiere �i pietonale; 
c)punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice �i peisagistice ale 
localit��ii, precum �i marcarea evenimentelor festive �i a s�rb�torilor legale sau religioase; 
d)sus�inerea �i stimularea dezvolt�rii economico-sociale a localit��ii; 
e)func�ionarea �i exploatarea în condi�ii de siguran�� a infrastructurii aferente serviciului. 

Art. 3 
În sensul prezentului regulament, termenii �i no�iunile utilizate se definesc dup� cum urmeaz�: 
3.1.autorit��i de reglementare competente - Autoritatea Na�ional� de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilit��i Publice, denumit� în continuare A.N.R.S.C, �i Autoritatea 
Na�ional� de Reglementare în Domeniul Energiei, denumit� în continuare A.N.R.E.; 
3.2.balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor l�mpi cu 
desc�rc�ri, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesar�; 
3.3.beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunit��ile locale în ansamblul lor; 
3.4.caracteristici tehnice - totalitatea datelor �i elementelor de natur� tehnic�, referitoare la o 
instala�ie sau la un sistem de iluminat; 



Regulament al serviciului de iluminat public al ora�ului Tîrgu Neam� - 2008 

 

3.5.dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serve�te la distribu�ia, filtrarea sau 
transmisia luminii produse de la una sau mai multe l�mpi c�tre exterior; 
3.6.echipament de m�surare - aparatura �i ansamblul instala�iilor care servesc la m�surarea 
parametrilor serviciului de iluminat public furnizat; 
3.7.efect de grot� neagr� - senza�ie vizual� realizat� la trecerea de la o valoare foarte mare a 
luminan�ei la o alta mult mai mic�; 
3.8.exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de opera�iuni �i activit��i 
executate pentru asigurarea continuit��ii �i calit��ii serviciului de iluminat public în condi�ii tehnico-
economice �i de siguran�� corespunz�toare; 
3.9.factor de men�inere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei l�mpi la un 
moment dat al vie�ii sale �i fluxul luminos ini�ial, lampa func�ionând în condi�iile specificate; 
3.10. flux luminos - m�rimea derivat� din fluxul energetic, evaluat� prin ac�iunea sa luminoas� 
asupra unui observator fotometric de referin��; 
3.11.grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furniz�rii serviciului necesar 
utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a 
serviciului de iluminat public; 
3.12.igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate s� amorseze o lamp� cu 
desc�rc�ri f�r� preînc�lzirea electrozilor; 
3.13.iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafa�� �i aria respectiv�; 
3.14.iluminare medie Em - media aritmetic� a ilumin�rilor pe suprafa�a de calcul avut� în vedere; 
3.15.iluminare minim� Emjn - cea mai mic� valoare a ilumin�rii punctuale pe suprafa�a de calcul 
avut� în vedere; 
3.16.iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în eviden�� a unor monumente de art� sau 
istorice ori a unor obiective de importan�� public� sau cultural� pentru comunitatea local�; 
3.17.iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spa�iilor de agrement, pie�elor, 
tîrgurilor �i altora asemenea; 
3.18.iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia s�rb�torilor �i altor 
evenimente festive; 
3.19.iluminat stradal-pietonal - iluminatul c�ilor de acces pietonal; 
3.20.iluminat stradal-rutier - iluminatul c�ilor de circula�ie rutier�; 
3.21.indicatori de performan�� garanta�i - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru 
care se stabilesc niveluri minime de calitate �i pentru care sunt prev�zute penaliz�ri în licen�� sau 
în contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealiz�rii lor; 
3.22.indicatori de performan�� generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat, pentru 
care se stabilesc niveluri minime de calitate, urm�ri�i la nivelul operatorilor �i care reprezint� 
condi�ii de acordare sau de retragere a licen�ei, dar pentru care nu sunt prev�zute penaliz�ri în 
contractele de delegare de gestiune, în cazul nerealiz�rii lor; 
3.23.indice de prag TI - cre�terea pragului percep�iei vizuale TI, care conduce la orbirea 
inconfortabil�, caracterizând orbirea provocat� de sursele de lumin� aflate în câmpul vizual, în 
raport cu luminan�a medie a c�ii de circula�ie; 
3.24.intensitate luminoas� I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de surs� �i unghiul 
solid elementar pe direc�ia dat�; 
3.25.între�inere - ansamblul de opera�ii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în 
activitatea de exploatare, având drept scop men�inerea în stare tehnic� corespunz�toare a 
diferitelor subansambluri ale instala�iilor; 
3.26.l�mpi cu desc�rc�ri - l�mpi a c�ror emisie luminoas� este produs� printr-o desc�rcare 
electric� într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze �i/sau vapori 
metalici; 
3.27.l�mpi cu incandescen�� - l�mpi a c�ror emisie luminoas� este produs� cu filamentul înc�lzit 
la incandescen�� prin trecerea unui curent electric; 
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3.28.l�mpi cu incandescen�� cu halogen - l�mpi incandescente având, în balonul de construc�ie 
special�, un mediu de un anumit halogen, care creeaz� un ciclu regenerativ al filamentului pentru 
m�rirea duratei de func�ionare �i pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant; 
3.29.l�mpi cu incandescen�� cu utiliz�ri speciale - l�mpi cu filament central, l�mpi ornamentale, 
l�mpi cu reflector, l�mpi foto; 
3.30.licen�a - actul tehnic �i juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se recunoa�te calitatea de 
operator al serviciului de iluminat public, precum �i capacitatea �i dreptul de a presta acest 
serviciu; 
3.31.luminan�a L - raportul dintre intensitatea luminoas� elementar� emis� de c�tre ochiul 
observatorului �i suprafa�a aparent� de emisie; 
3.32.luminan�a maxim� Lmax - cea mai mare valoare a luminan�ei de pe suprafa�a de calcul avut� 
în vedere; 
3.33.luminan�a medie Lm - media aritmetic� a luminan�elor de pe suprafa�a de calcul avut� în 
vedere; 
3.34.luminan�a minim� Lmjn - cea mai mic� valoare a luminan�ei de pe suprafa�a de calcul avut� 
în vedere; 
3.35.nivel de iluminare/nivel de luminan�a - nivelul ales pentru valoarea ilumin�rii/luminan�ei; 
3.36.operator - persoan� juridic� titular� a unei licen�e de furnizare/prestare, emis� de autoritatea 
competent�; 
3.37.punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de 
separare între sistemul de distribu�ie a energiei electrice �i sistemul de iluminat public, care se 
stabile�te la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile �i cutiile de distribu�ie; 
3.38.punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât �i pentru 
distribu�ia energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribu�ie a energiei electrice 
�i sistemul de iluminat public, care se stabile�te la clemele de racord ale coloanelor de alimentare 
a corpurilor de iluminat public; 
3.39.raport de zon� al�turat� SR - raport între iluminarea medie de pe o por�iune de 5 m l��ime 
sau mai pu�in, dac� spa�iul nu o permite, de o parte �i de alta a sensurilor de circula�ie, �i 
iluminarea medie a c�ii de circula�ie de pe o l��ime de 5 m sau jum�tate din l��imea fiec�rui sens 
de circula�ie, dac� aceasta este mai mic� de 5 m; 
3.40.reabilitare - ansamblul de opera�iuni efectuate asupra unor echipamente �i/sau instala�ii 
care, f�r� modificarea tehnologiei ini�iale, restabilesc starea tehnic� �i de eficien�� a acestora la 
un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de via��; 
3.41.re�ea electric� de joas� tensiune destinat� iluminatului public - ansamblu de posturi de 
transformare, cutii de distribu�ie, echipamente de comand�/control �i m�sur�, instala�ii de legare 
la p�mânt, conductoare, izolatoare, cleme, arm�turi, stâlpi, funda�ii, console, aparate de iluminat 
�i accesorii destinate exclusiv iluminatului public; 
3.42.serviciu de iluminat public - activitate de utilitate public� �i de interes economic �i social 
general, aflat� sub autoritatea administra�iei publice locale, care are drept scop asigurarea 
iluminatului c�ilor de circula�ie auto, arhitectural, pietonal, ornamental �i ornamental-festiv; 
3.43.sistem de distribu�ie a energiei electrice - totalitatea instala�iilor de�inute de un operator de 
distribu�ie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sus�inere �i de protec�ie ale 
acestora, sta�ii electrice, posturi de transformare �i alte echipamente electroenergetice conectate 
între ele, cu tensiunea de linie nominal� pân� la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei 
electrice de la re�elele electrice de transport sau de la produc�tori c�tre instala�iile proprii ale 
consumatorilor de energie electric�; 
3.44.sistem de iluminat public - ansamblu tehnologic �i func�ional, amplasat într-o dispunere 
logic� în scopul realiz�rii unui mediu luminos confortabil �i/sau func�ional �i/sau estetic, capabil 
s� asigure desf��urarea în condi�ii optime a unei activit��i, spectacol, sport, circula�iei, a unui 
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efect luminos estetic-arhitectural �i altele, alc�tuit din construc�ii, instala�ii �i echipamente 
specifice, care cuprinde: 
- linii electrice de joas� tensiune, subterane sau aeriene; 
- corpuri de iluminat, console �i accesorii; 
- puncte de aprindere, cutii de distribu�ie, cutii de trecere; 
- echipamente de comand�, automatizare �i m�surare; 
- funda�ii, elemente de sus�inere a liniilor, instala�ii de legare la p�mânt, conductoare, izolatoare, 
cleme, arm�turi, utilizate pentru iluminatul public; 
3.45.surs� de lumin�/lamp� - obiectul sau suprafa�a care emite radia�ii optice în mod uzual 
vizibile, produse prin conversie de energie, �i care este caracterizat� printr-un ansamblu de 
propriet��i energetice, fotometrice �i/sau mecanice; 
3.46.tablou electric de alimentare, distribu�ie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce 
poate con�ine, dup� caz, echipamentul de protec�ie, comand�, automatizare, m�sur� �i control, 
protejat împotriva accesului accidental, destinat sistemului de iluminat public; 
3.47.temperatura de culoare corelat� Tc - temperatura radiatorului integral, a c�rui culoare, 
perceput� datorit� înc�lzirii, se aseam�n� cel mai mult, în condi�iile de observare precizate, cu 
cea perceput� a unui stimul de culoare de aceea�i str�lucire; 
3.48.uniformitate general� a ilumin�rii U(0)sEt - raportul dintre iluminarea minim� �i iluminarea 
medie, ambele considerate pe toat� suprafa�a de calcul; 
3.49.uniformitate general� a luminan�ei U(0)sLt - raportul dintre luminan�a minim� �i luminan�a 
medie, ambele considerate pe toat� suprafa�a de calcul; 
3.50.uniformitatea longitudinal� a luminan�ei U(l)sLt - raportul dintre luminan�a minim� �i 
luminan�a maxim�, ambele considerate în axul benzii de circula�ie al zonei de calcul �i în direc�ia 
de desf��urare a traficului rutier; 
3.51.utilizatori - autoritatea administra�iei publice locale în calitate de reprezentant al comunit��ii 
locale; 
3.52.zon� al�turat� - suprafa�a din vecin�tatea imediat� a c�ii de circula�ie, aflat� în câmpul 
vizual al observatorului; 
3.53.C.N.R.I. - Comitetul Na�ional Român de Iluminat; 
3.54.C.I.E. - Comisia Interna�ional� de Iluminat. 

Art. 4 
(1)Înfiin�area, organizarea, coordonarea, monitorizarea �i controlul func�ion�rii serviciului de 
iluminat public la nivelul ora�ului Tîrgu Neam�, precum �i înfiin�area, dezvoltarea, modernizarea, 
administrarea �i exploatarea sistemelor de iluminat public intr� în competen�a exclusiv� a 
Consiliului Local al ora�ului Tîrgu Neam� . 
 
(2)Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam� trebuie s� asigure gestiunea serviciului de iluminat 
public pe criterii de competitivitate �i eficien�� economic� �i managerial�, având ca obiectiv 
atingerea �i respectarea indicatorilor de performan�� a serviciului, stabili�i prin contractul de 
delegare a gestiunii, respectiv prin hot�rârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe. 
(3) Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam� va urm�ri ob�inerea unui serviciu de iluminat public 
corespunz�tor interesului general al comunit��ii locale pe care o reprezint�, în conformitate cu 
legisla�ia în vigoare �i cu reglement�rile C.I.E. 

Art. 5 
(1)Sistemele de iluminat public se amplaseaz�, de regul�, pe terenuri apar�inând domeniului 
public sau privat al ora�ului Tîrgu Neam�. 
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(2)Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribu�ie a energiei electrice pentru servicii �i 
activit��i publice, altele decât iluminatul public, se face cu aprobarea autorit��ii administra�iei 
publice locale. 

Art. 6 
(1)Serviciul de iluminat public va respecta �i va îndeplini, la nivelul comunit��ii locale, în întregul 
lor, indicatorii de performan�� prev�zu�i în prezentul regulament, aproba�i prin hot�râri ale 
Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam�. 

Art. 7 
(1)Serviciul de iluminat public se prevede pe toate c�ile de circula�ie public� cu respectarea 
principiilor ce guverneaz� organizarea �i func�ionarea serviciilor comunitare de utilit��i publice. 

Art. 8 
Serviciul de iluminat public trebuie s� îndeplineasc�, concomitent, urm�toarele condi�ii de 
func�ionare: 
a)continuitatea din punct de vedere cantitativ �i calitativ; 
b)adaptabilitate la cerin�ele concrete, diferen�iate în timp �i spa�iu, ale comunit��ii locale; 
c)satisfacerea judicioas�, echitabil� �i nepreferen�ial� a tuturor membrilor comunit��ii locale, în 
calitatea lor de beneficiari ai serviciului; 
d)tarifarea pe baz� de competi�ie a serviciului prestat; 
e)administrarea �i gestionarea serviciului în interesul comunit��ii locale; 
f)respectarea reglement�rilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribu�iei �i utiliz�rii 
energiei electrice; 
g)respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prev�zute de normele 
interne �i ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale C.I.E. 
 

CAPITOLUL II:  DESF��URAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 
 

SEC�IUNEA 1:  PRINCIPIILE �I OBIECTIVELE REALIZ�RII SERVICIULUI DE ILUMINAT 
PUBLIC 

 

Art. 9 
Administrarea serviciului de iluminat public se realizeaz� cu respectarea principiului: 
a)autonomiei locale; 
b)descentraliz�rii serviciilor publice; 
c)subsidiarit��ii �i propor�ionalit��ii; 
d)responsabilit��ii �i legalit��ii; 
e)asocierii intercomunitare; 
f)dezvolt�rii durabile �i corel�rii cerin�elor cu resursele; 
g)protec�iei �i conserv�rii mediului natural �i construit; 
h)asigur�rii igienei �i s�n�t��ii popula�iei; 
i)administr�rii eficiente a bunurilor din proprietatea public� sau privat� a Consiliului Local al 
ora�ului Tîrgu Neam�; 
j)particip�rii �i consult�rii cet��enilor; 
k)liberului acces la informa�iile privind serviciile publice. 
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Art. 10 
Func�ionarea serviciului de iluminat public trebuie s� se desf��oare pentru: 
a)satisfacerea interesului general al comunit��ii; 
b)satisfacerea cât mai complet� a cerin�elor beneficiarilor; 
c)protejarea intereselor beneficiarilor; 
d)înt�rirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunit��ii locale; 
e)asigurarea dezvolt�rii durabile a unit��ii administrativ-teritoriale; 
f)cre�terea gradului de securitate individual� �i colectiv� în cadrul comunit��ii locale; 
g)punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice �i peisagistice ale 
ora�ului; 
h)ridicarea gradului de civiliza�ie, a confortului �i a calit��ii vie�ii; 
i)m�rirea gradului de siguran�� a circula�iei rutiere �i pietonale; 
j)crearea unui ambient pl�cut; 
k)cre�terea oportunit��ilor rezultate din dezvoltarea turismului; 
l)asigurarea func�ion�rii �i exploat�rii în condi�ii de siguran��, rentabilitate �i eficien�� economic� 
a infrastructurii aferente serviciului. 

Art. 11 
În exercitarea atribu�iunilor conferite de lege cu privire la elaborarea �i aprobarea strategiei locale 
de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investi�ii privind dezvoltarea �i 
modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a 
caietului de sarcini, alegerea modalit��ii de gestiune, precum �i a criteriilor �i procedurilor de 
delegare a gestiunii, autoritatea administra�iei publice locale urm�re�te atingerea urm�toarelor 
obiective: 
a)orientarea serviciului de iluminat public c�tre beneficiari, membri ai comunit��ii; 
 
b)asigurarea calit��ii �i performan�elor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu 
directivele Uniunii Europene; 
c)respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E., la care România 
este afiliat�, respectiv de C.N.R.I.; 
d)asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunit��ii locale la serviciul de 
iluminat public; 
e)reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor 
echipamente specializate �i prin asigurarea unui iluminat public judicios; 
f)promovarea investi�iilor, în scopul moderniz�rii �i extinderii sistemului de iluminat public; 
g)asigurarea, la nivelul localit��ii, a unui iluminat stradal �i pietonal adecvat necesit��ilor de 
confort �i securitate, individual� �i colectiv�, prev�zute de normele în vigoare; 
h)asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental �i ornamental-festiv, adecvat punerii în 
valoare a edificiilor de importan�� public� �i/sau cultural� �i marc�rii prin sisteme de iluminat 
corespunz�toare a evenimentelor festive �i a s�rb�torilor legale sau religioase; 
i)promovarea de solu�ii tehnice �i tehnologice performante, cu costuri minime; 
j)promovarea mecanismelor specifice economiei de pia��, prin crearea unui mediu concuren�ial 
de atragere a capitalului privat; 
k)instituirea evalu�rii comparative a indicatorilor de performan�� a activit��ii operatorilor �i 
participarea cet��enilor �i a asocia�iilor reprezentative ale acestora la acest proces; 
l)promovarea formelor de gestiune delegat�; 
m)promovarea metodelor moderne de management; 
n)promovarea profesionalismului, a eticii profesionale �i a form�rii profesionale continue a 
personalului care lucreaz� în domeniu. 
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SEC�IUNEA 2:   DOCUMENTA�IE TEHNIC� 
 

Art. 12 
(1)Prezentul regulament stabile�te documenta�ia tehnic� minim� necesar� desf��ur�rii 
serviciului. 
(2)Regulamentul stabile�te documentele necesare exploat�rii, obliga�iile proiectantului de 
specialitate, ale unit��ilor de execu�ie cu privire la întocmirea, reactualizarea, p�strarea �i 
manipularea acestor documente. 
(3)Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, p�strare �i 
reactualizare a eviden�ei tehnice se va face prin instruc�iuni/proceduri de exploatare proprii, 
specifice principalelor tipuri de instala�ii. 
(4)Personalul de conducere al operatorului r�spunde de existen�a, completarea corect� �i 
p�strarea documenta�iilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament. 
(5)Proiectarea �i executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal, 
iluminat arhitectural, iluminat ornamental �i iluminat ornamental-festiv sau a p�r�ilor componente 
ale acestora se realizeaz� în conformitate cu normativele �i prescrip�iile tehnice de proiectare �i 
execu�ie în vigoare, avizate de autorit��ile de reglementare din domeniile de competen��; la 
proiectare se va �ine seama de reglement�rile în vigoare privind protec�ia �i conservarea 
mediului. 

Art. 13 
(1)Operatorul trebuie s� de�in�, s� p�streze la sediul s�u documenta�ia pus� la dispozi�ie de 
autoritatea administra�iei publice locale, dup� caz, necesar� desf��ur�rii în condi�ii de siguran�� a 
serviciului de iluminat public. 
 (2)Operatorul, în condi�iile alin. (1), va actualiza permanent urm�toarele documente: 
a)planul cadastral �i situa�ia terenurilor din aria de deservire; 
b)planurile generale cu amplasarea construc�iilor �i instala�iilor aflate în exploatare, inclusiv cele 
subterane, actualizate cu toate modific�rile sau complet�rile; 
c)planurile cl�dirilor sau ale construc�iilor speciale având actualizate toate modific�rile sau 
complet�rile; 
d)studiile, datele geologice, geotehnice �i hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt 
amplasate lucr�rile aflate în exploatare sau conservare; 
e)c�r�ile tehnice ale construc�iilor; 
f)documenta�ia tehnic� a utilajelor �i instala�iilor �i, dup� caz, autoriza�iile de punere în func�iune 
a acestora; 
g)planurile de execu�ie ale p�r�ilor de lucr�ri sau ale lucr�rilor ascunse; 
h)proiectele de execu�ie ale lucr�rilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, 
devizele pe obiecte, devizul general, planurile �i schemele instala�iilor �i re�elelor etc.; 
i)documentele de recep�ie, preluare �i terminare a lucr�rilor cu: 
- procese-verbale de m�sur�tori cantitative de execu�ie; 
- procese-verbale de verific�ri �i probe, inclusiv probele de performan�� �i garan�ie, buletinele de 
verific�ri, analiz� �i încerc�ri; 
- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici; 
- procese-verbale de punere în func�iune; 
- procese-verbale de dare în exploatare; 
- lista echipamentelor montate în instala�ii cu caracteristicile tehnice; 
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- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemneaz� rezolvarea neconformit��ilor 
�i a remedierilor; 
j)schemele de func�ionare a instala�iilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate 
conform situa�iei de pe teren, planurile de ansamblu �i de detaliu ale fiec�rei instala�ii, inclusiv 
planurile �i cataloagele pieselor de schimb; 
k)parametrii luminotehnici de proiect �i/sau rezulta�i din calcul, aferen�i tuturor instala�iilor de 
iluminat public exploatate; 
l)instruc�iunile furnizorilor de echipament sau ale organiza�iei de montaj privind manipularea, 
exploatarea, între�inerea �i repararea echipamentelor �i instala�iilor, precum �i c�r�ile/fi�ele 
tehnice ale echipamentelor principale ale instala�iilor; 
m)normele generale �i specifice de protec�ie a muncii aferente fiec�rui echipament, fiec�rei 
instala�ii sau fiec�rei activit��i; 
n)regulamentul de organizare �i func�ionare �i atribu�iile de serviciu pentru întreg personalul; 
o)avizele �i autoriza�iile legale de func�ionare pentru cl�diri, laboratoare, instala�ii de m�sur�, 
inclusiv cele de protec�ie a mediului ob�inute în condi�iile legii; 
p)inventarul instala�iilor �i liniilor electrice, conform instruc�iunilor în vigoare; 
q)instruc�iuni privind accesul în instala�ii; 
r)documentele referitoare la instruirea, examinarea �i autorizarea personalului; 
s)registre de control, de sesiz�ri �i reclama�ii, de dare �i retragere din exploatare, de manevre, de 
admitere la lucru etc. 
(3)Arhivarea se poate realiza �i în format digital. 

Art. 14 
(1)Documenta�ia de baz� a lucr�rilor �i datele generale necesare exploat�rii, întocmite de agen�i 
economici specializa�i în proiectare, se predau titularului de investi�ie odat� cu proiectul lucr�rii 
respective. 
(2)Agen�ii economici care au întocmit proiectele au obliga�ia de a corecta toate planurile de 
execu�ie, în toate exemplarele în care s-au operat modific�ri pe parcursul execu�iei �i, în final, s� 
înlocuiasc� aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situa�iei reale de pe teren �i 
s� predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreun� cu instruc�iunile necesare 
exploat�rii, între�inerii �i repar�rii instala�iilor proiectate. 
(3)Organiza�iile de execu�ie �i/sau montaj au obliga�ia ca, odat� cu predarea lucr�rilor, s� predea 
�i schemele, planurile de situa�ii �i de execu�ie modificate conform situa�iei de pe teren. În cazul 
în care nu s-au f�cut modific�ri fa�� de planurile ini�iale, se va preda câte un exemplar din aceste 
planuri, având pe ele confirmarea c� nu s-au f�cut modific�ri în timpul execu�iei. 
(4)În timpul execu�iei lucr�rilor se interzic abaterile de la documenta�ia întocmit� de proiectant, 
f�r� avizul acestuia. 

Art. 15 
(1)Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam�, de�in�tor de instala�ii de iluminat public, precum �i 
operatorul care a primit în gestiune delegat� serviciul de iluminat public au obliga�ia s�-�i 
organizeze o arhiv� tehnic� pentru p�strarea documentelor de baz� prev�zute la art. 13 alin. (1), 
organizat� astfel încât s� poat� fi g�sit orice document cu u�urin��. 
(2)Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele �i 
documentele aflate în arhiv�. 
(3)Înstr�inarea sub orice form� a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhiv� este 
interzis�. 
(4)La încheierea activit��ii operatorul va preda pe baz� de proces-verbal întreaga arhiv� pe care 
�i-a constituit-o, fiind interzis� p�strarea de c�tre acesta a vreunui document original sau copie. 
(5)Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor men�iona: 
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a)data întocmirii documentului; 
b)num�rul de exemplare originale; 
c)calitatea celui care a întocmit documentul; 
d)num�rul de copii executate; 
e)necesitatea copierii, numele, prenumele �i calitatea celui care a primit copii ale documentului, 
num�rul de copii primite �i calitatea celui care a aprobat copierea; 
f)data fiec�rei revizii sau actualiz�ri; 
g)calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea �i calitatea celui care a aprobat; h) data de la 
care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare; 
i)lista persoanelor c�rora li s-au distribuit copii dup� documentul revizuit/actualizat; 
j)lista persoanelor care au restituit la arhiv� documentul primit anterior revizuirii/modific�rii. 

Art. 16 
(1)Toate echipamentele trebuie s� aib� fi�e tehnice care s� con�in� toate datele din proiect, din 
documenta�iile tehnice predate de furnizori sau de executan�i �i din datele de exploatare luate de 
pe teren certificate prin acte de recep�ie care trebuie s� confirme coresponden�a lor cu realitatea. 
 (2)Pe durata exploat�rii, în fi�ele tehnice se trec, dup� caz, date privind: 
a)incidentele sau avariile; 
b)echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei; 
c)incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauz�; 
d)repara�iile efectuate pentru înl�turarea incidentului/avariei; 
e)costul repara�iilor accidentale sau planificate; 
f)perioada cât a durat repara�ia, planificat� sau accidental�; 
g)comportarea în exploatare între dou� repara�ii planificate; 
h)data scadent� �i tipul urm�toarei repara�ii planificate (lucr�ri de între�inere curent�, revizii 
tehnice, repara�ii curente �i capitale); 
i)data scadent� a urm�toarei verific�ri profilactice; 
j)buletinele de încerc�ri periodice �i dup� repara�ii. 
(3)Fi�ele tehnice se întocmesc pentru aparatur�, posturi de transformare, funda�ii, instala�iile de 
legare la p�mânt, echipamentele de comand�, automatizare, protec�ie �i pentru instala�iile de 
teletransmisie �i telecomunica�ii. 
(4)Pentru instala�iile de ridicat se va întocmi �i folosi documenta�ia cerut� de normele legale în 
vigoare. 
(5)Separat, se va �ine o eviden�� a lucr�rilor de între�inere curent�, revizii tehnice, repara�ii 
curente �i capitale. 

Art. 17 
(1)Toate echipamentele, precum �i conductele, barele electrice, instala�iile independente, trebuie 
s� fie numerotate dup� un sistem care s� permit� identificarea rapid� �i u�or vizibil� în timpul 
exploat�rii. 
(2)La punctele de conducere operativ� a exploat�rii trebuie s� se afle atât schemele generale ale 
instala�iilor, cât �i schemele normale de func�ionare. 
(3)Schemele trebuie actualizate astfel încât s� corespund� situa�iei reale din teren, iar 
numerotarea �i notarea din scheme trebuie s� corespund� not�rii reale a instala�iilor conform 
alineatului (1). 
(4)Schemele normale de func�ionare vor fi afi�ate la loc vizibil. 

Art. 18 
(1)Instruc�iunile/procedurile tehnice interne pe baza c�rora se realizeaz� conducerea operativ� a 
instala�iilor trebuie s� fie clare, exacte, s� nu permit� interpret�ri diferite pentru o aceea�i situa�ie, 
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s� fie concise �i s� con�in� date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul st�rii 
acestuia, asupra regimului normal �i anormal de func�ionare �i asupra modului de ac�ionare 
pentru prevenirea incidentelor/avariilor. 
 (2)Instruc�iunile/procedurile tehnice interne trebuie s� delimiteze exact îndatoririle personalului 
cu diferite specialit��i care concur� la exploatarea, între�inerea sau repararea echipamentului �i 
trebuie s� cuprind� cel pu�in: 
a)îndatoririle, responsabilit��ile �i competen�ele personalului de deservire; 
b)descrierea construc�iei �i func�ion�rii echipamentului, inclusiv scheme �i schi�e explicative; 
c)reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condi�iile unei exploat�ri normale (manevre de 
pornire/oprire, manevre în timpul exploat�rii, manevre de scoatere �i punere sub tensiune); 
d)reguli de prevenire �i lichidare a avariilor; 
e)reguli de anun�are �i adresare; 
f)enumerarea func�iilor/meseriilor pentru care este obligatorie însu�irea instruc�iunii/procedurii �i 
promovarea unui examen sau autorizarea; 
g)m�suri pentru asigurarea protec�iei muncii. 
(3)Instruc�iunile/procedurile tehnice interne se semneaz� de coordonatorul locului de munc� �i 
sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnat� în 
acest sens, men�ionându-se data intr�rii în vigoare. 
(4)Instruc�iunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, 
certificându-se prin aplicarea sub semn�tur� a unei �tampile "valabil pe anul ......". Modific�rile �i 
complet�rile se aduc la cuno�tin�� sub semn�tur� personalului obligat s� le cunoasc� �i s� aplice 
instruc�iunea/procedura respectiv�. 

Art. 19 
(1)Fiecare operator care desf��oar� una sau mai multe activit��i specifice serviciului de iluminat 
public trebuie s� elaboreze, s� revizuiasc� �i s� aplice instruc�iuni/proceduri tehnice interne. 
 (2)În vederea aplic�rii prevederilor alineatului (1) to�i operatorii vor întocmi liste cu 
instruc�iunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munc�. Lista 
instruc�iunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, dup� caz, cel pu�in: 
a)instruc�iuni/proceduri tehnice interne generale; 
b)instruc�iuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instala�iilor principale, dup� caz: 
- re�elele de transport �i distribu�ie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public; 
- instala�ii de m�sur� �i automatizare; 
- instala�iile de comand�, semnaliz�ri �i protec�ii; 
c)instruc�iuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente; 
d)instruc�iuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor; 
e)instruc�iuni/proceduri tehnice interne pentru protec�ii �i automatiz�ri; 
f)instruc�iuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucr�rilor de între�inere. 

Art. 20 
(1)În instruc�iunile/procedurile tehnice interne va fi descris� schema normal� de func�ionare a 
fiec�rui echipament �i pentru fiecare instala�ie, men�ionându-se �i celelalte scheme admise de 
func�ionare a instala�iei, diferite de cea normal�, precum �i modul de trecere de la o schem� 
normal� la alt� variant�. 
(2)Pe scheme se va figura simbolic starea normal� a elementelor componente. 
(3)Abaterile de la func�ionarea în schem� normal� se aprob� de conducerea tehnic� a 
operatorului �i se consemneaz� în eviden�ele operative ale personalului de deservire. 
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Art. 21 
Personalul angrenat în desf��urarea serviciului va întocmi zilnic situa�ii cu datele de exploatare, 
dac� acestea nu sunt înregistrate �i memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele 
memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezint� forma 
primar� a eviden�ei tehnice. 

Art. 22 
Documenta�ia operativ� �i eviden�ele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic 
ierarhic superior, care va dispune m�surile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte �i 
deranjamente constatate în func�ionarea instala�iilor sau pentru cre�terea eficien�ei �i siguran�ei 
în exploatare. 

SEC�IUNEA 3:   ÎNDATORIRILE PERSONALULUI 

Art. 23 
(1)Personalul de deservire se compune din to�i salaria�ii care deservesc instala�iile aferente 
infrastructurii serviciului de iluminat public având ca sarcin� de serviciu principal� supravegherea 
func�ion�rii �i executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instala�ie sau 
într-un ansamblu de instala�ii. 
(2)Subordonarea pe linie operativ� �i tehnico-administrativ�, precum �i obliga�iile, drepturile �i 
responsabilit��ile personalului de deservire operativ� se trec în fi�a postului �i în 
regulamentele/procedurile tehnice interne. 
 (3)Locurile de munc� în care este necesar� desf��urarea activit��ii se stabilesc de operator în 
procedurile proprii, în func�ie de: 
a)gradul de periculozitate a instala�iilor �i al procesului tehnologic; 
b)gradul de automatizare a instala�iilor; 
c)gradul de siguran�� necesar în asigurarea serviciului; 
d)necesitatea supravegherii instala�iilor; 
e)existen�a unui sistem de transmisie a datelor �i a posibilit��ilor de executare a manevrelor de la 
distan��; 
f)posibilitatea interven�iei rapide pentru prevenirea �i lichidarea incidentelor �i avariilor. 
(4)În func�ie de condi�iile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul 
s�-�i îndeplineasc� atribu�iile de serviciu prin supravegherea mai multor instala�ii amplasate în 
locuri diferite. 
 (5)Principalele lucr�ri ce trebuie cuprinse în fi�a postului personalului de deservire, privitor la 
exploatare �i execu�ie, constau în: 
a)supravegherea instala�iilor; 
b)controlul curent al instala�iilor; 
c)executarea de manevre; 
d)lucr�ri de între�inere periodic�; 
e)lucr�ri de între�inere neprogramate; 
f)lucr�ri de interven�ii accidentale. 

Art. 24 
(1)Lucr�rile de între�inere periodice sunt cele prev�zute în instruc�iunile furnizorilor de 
echipamente, regulamente de exploatare tehnic� �i în instruc�iunile/procedurile tehnice interne �i 
se execut�, de regul�, f�r� întreruperea furniz�rii serviciului. 
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(2)Lucr�rile de între�inere curent� neprogramate se execut� în scopul prevenirii sau elimin�rii 
deterior�rilor, avariilor sau incidentelor �i vor fi definite în fi�a postului �i în instruc�iunile de 
exploatare. 
 

SEC�IUNEA 4: ANALIZA �I EVIDEN�A INCIDENTELOR �I AVARIILOR 
 

Art. 25 
(1)În scopul cre�terii siguran�ei în func�ionare a serviciului de iluminat �i a continuit��ii acestuia, 
operatorii vor întocmi proceduri de analiz� operativ� �i sistematic� a tuturor evenimentelor 
nedorite care au loc în instala�iile de iluminat, stabilindu-se m�suri privind cre�terea fiabilit��ii 
echipamentelor �i schemelor tehnologice, îmbun�t��irea activit��ii de exploatare, între�inere, 
repara�ii �i cre�terea nivelului de preg�tire �i disciplin� a personalului. 
 (2)Evenimentele ce se analizeaz� se refer�, în principal, la: 
a)defec�iuni curente; 
b)deranjamente din re�elele de transport �i de distribu�ie a energiei electrice, indiferent dac� 
acestea sunt destinate exclusiv instala�iilor de iluminat sau nu; 
c)incidentele �i avariile; 
d)limit�rile ce afecteaz� continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat, impuse de anumite 
situa�ii existente la un moment dat. 

Art. 26 
(1)Deranjamentele din re�ele de transport �i distribu�ie a energiei electrice sunt acele defec�iuni 
care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramur� a re�elei de transport sau 
dintr-o re�ea de distribu�ie care asigur� iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc, alei, tunel, 
pod sau altele asemenea. 
(2)Deranjamentele constau în declan�area voit� sau oprirea for�at� a unui echipament sau 
instala�ie, care nu influen�eaz� în mod substan�ial asupra calit��ii serviciului, fiind caracteristice 
echipamentelor �i instala�iilor anex�. 

Art. 27 
Se consider� incidente urm�toarele evenimente: 
a)declan�area prin protec�ie sau oprirea voit� a instala�iilor ce fac parte din sistemul de iluminat, 
indiferent de durat�, dar care nu îndeplinesc condi�iile de avarie; 
b)reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglement�ri, pe o durat� mai 
mare de 15 minute, ca urmare a defec�iunilor din instala�iile proprii. 

Art. 28 
Prin excep�ie de la art. 27 nu se consider� incidente urm�toarele evenimente: 
a)ie�irea din func�iune a unei instala�ii ca urmare a ac�ion�rii corecte a elementelor de protec�ie �i 
automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o alt� instala�ie, ie�irea din func�iune 
fiind consecin�a unui incident localizat �i înregistrat în acea instala�ie; 
b)ie�irea din func�iune sau retragerea din exploatare a unei instala�ii sau p�r�i a acesteia, datorit� 
unor defec�iuni ce pot s� apar� în timpul încerc�rilor profilactice, corespunz�toare scopului 
acestora; 
c)ie�irea din func�iune a unei instala�ii auxiliare sau a unui element al acesteia, dac� a fost 
înlocuit automat cu rezerva, prin func�ionarea corect� a anclan��rii automate a rezervei, �i nu a 
avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici; 
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d)retragerea accidental� din func�iune a unei instala�ii sau a unui element al acesteia în scopul 
elimin�rii unor defec�iuni, dac� a fost înlocuit cu rezerva �i nu a afectat calitatea serviciului 
prestat; 
e)retragerea din exploatare în mod voit a unei instala�ii pentru prevenirea unor eventuale 
accidente umane sau calamit��i; 
f)întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul. 

Art. 29 
Se consider� avarii urm�toarele evenimente: 
a)întreruperea accidental�, total� sau par�ial� a iluminatului public pentru o perioad� mai mare de 
4 ore, cu excep�ia celui arhitectural, ornamental �i ornamental-festiv; 
b)întreruperea accidental�, total� sau par�ial� a iluminatului arhitectural, ornamental �i 
ornamental-festiv pe o perioad� mai mare decât limitele prev�zute în contracte; 
c)defectarea sau ie�irea accidental� din func�iune a unor instala�ii sau subansambluri din 
instala�iile de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu 
10% pe o durat� mai mare de 24 de ore; 
d)defectarea sau ie�irea accidental� din func�iune a unor instala�ii de iluminat, indiferent de 
efectul asupra beneficiarilor, dac� fac ca acestea s� r�mân� indisponibile pe o durat� mai mare 
de 72 de ore; 
e)dac� pe durata desf��ur�rii evenimentului, ca urmare a consecin�elor avute, acesta î�i schimb� 
categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toat� 
durata desf��ur�rii lui în categoria avariei. 

Art. 30 
(1)Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dup� producerea evenimentelor 
respective de c�tre factorii de r�spundere ai operatorului, de regul�, împreun� cu cei ai autorit��ii 
administra�iei publice locale. 
(2)Operatorul are obliga�ia ca cel pu�in trimestrial s� informeze autoritatea administra�iei publice 
locale asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor �i m�surile care s-au luat. 

Art. 31 
(1)Analiza incidentelor �i avariilor trebuie finalizat� în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora. 
 (2)Analiza fiec�rui incident sau avarie va trebui s� aib� urm�torul con�inut: 
a)locul �i momentul apari�iei incidentului sau avariei; 
b)situa�ia înainte de incident sau avarie, dac� se func�iona sau nu în schem� normal�, cu 
indicarea abaterilor de la aceasta; 
c)cauzele care au favorizat apari�ia �i dezvoltarea evenimentelor; 
d)descrierea cronologic� a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, înregistr�rilor 
computerizate �i declara�iilor personalului; 
e)manevrele efectuate de personal în timpul desf��ur�rii �i lichid�rii evenimentului; 
f)efectele produse asupra instala�iilor, dac� a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea 
deterior�rii; 
g)efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor 
estimate sau alte efecte; 
h)stadiul verific�rilor profilactice, reviziile �i repara�iile pentru echipamentul sau protec�iile care nu 
au func�ionat corespunz�tor; 
i)cauzele tehnice �i factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente; 
j)modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului �i modul de respectare a 
instruc�iunilor; 
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k)influen�a schemei tehnologice sau de func�ionare în care sunt cuprinse instala�iile afectate de 
incident sau avarie; 
l)situa�ia procedurilor/instruc�iunilor de exploatare �i repara�ii �i a cunoa�terii lor, cu men�ionarea 
lipsurilor constatate �i a eventualelor înc�lc�ri ale celor existente; 
m)m�suri tehnice �i organizatorice de prevenire a unor evenimente asem�n�toare cu stabilirea 
termenelor �i responsabilit��ilor. 
(3)În cazul în care pentru l�murirea cauzelor �i consecin�elor sunt necesare probe, încerc�ri sau 
ob�inerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei 
va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia. 
(4)În cazul în care în urma analizei rezult� c� evenimentul a avut loc ca urmare a proiect�rii sau 
mont�rii instala�iei, deficien�e ale echipamentului, calitatea slab� a materialelor sau datorit� 
ac�iunii sau inac�iunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în leg�tur� cu instala�ia sau 
echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implica�i pentru punct de 
vedere. 
(5)Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instala�iile 
respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament �i/sau a executantului, dup� 
caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorit��ii administra�iei 
publice locale. 
(6)Dac� avaria sau incidentul afecteaz� sau influen�eaz� func�ionarea instala�iilor aflate în 
administrarea altor operatori sau agen�i economici, operatorul care efectueaz� analiza va solicita 
de la ace�tia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor �i informa�iilor necesare 
analiz�rii avariei sau incidentului. 

Art. 32 
(1)Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaz� într-un formular tip denumit "fi�� 
de incident", iar la exemplarul care r�mâne la operator se vor anexa documentele primare legate 
de analiza evenimentului. 
(2)Con�inutul minim al fi�ei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 31 alin.  

Art. 33 
(1)În vederea satisfacerii în condi�ii optime a necesit��ilor comunit��ii locale, operatorii vor urm�ri 
eviden�ierea distinct� a întreruperilor �i limit�rilor, a duratei �i a cauzelor de întrerupere a 
utilizatorului �i a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu cauze în instala�iile 
ter�ilor, dac� au afectat func�ionarea instala�iilor proprii. 
(2)Situa�ia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limit�ri se va transmite trimestrial 
autorit��ii administra�iei publice locale. 

Art. 34 
(1)Analiza deterior�rii echipamentelor se face în scopul determin�rii indicatorilor de fiabilitate ai 
acestora în condi�ii de exploatare. 
(2)Pentru eviden�ierea deterior�rilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau 
avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare 
echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fi�� pentru 
echipament deteriorat", care se anexeaz� la fi�a incidentului. 
(3)Pentru eviden�ierea deterior�rii echipamentelor ca urmare a încerc�rilor profilactice, 
manipul�rii, repara�iilor sau între�inerii necorespunz�toare, neefectu�rii la timp a repara�iilor sau 
reviziilor planificate, a scoaterii din func�iune a acestor echipamente sau a instala�iei din care fac 
parte �i care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a f�cut aceast� înlocuire) �i 
care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va �ine o 
eviden�� separat� pe tipuri de echipamente �i cauze. 
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(4)Eviden�ierea defec�iunilor �i deterior�rilor se face �i în perioada de probe de garan�ie �i punere 
în func�iune dup� montare, înlocuire sau repara�ie capital�. 

Art. 35 
(1)Fi�ele de incidente �i de echipament deteriorat reprezint� documente primare pentru eviden�a 
statistic� �i aprecierea realiz�rii indicatorilor de performan��. 
(2)P�strarea eviden�ei se face la operator pe toat� perioada cât acesta opereaz�, iar la 
încheierea activit��ii de operare se aplic� prevederile art. 15 alin. (4). 
 

SEC�IUNEA 5: ASIGURAREA SIGURAN�EI DE FUNC�IONARE A INSTALA�IILOR 
 

Art. 36 
(1)Pentru cre�terea siguran�ei în func�ionare a serviciului de iluminat public �i a asigur�rii 
continuit��ii acestuia, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a 
manevrelor în instala�iile apar�inând sistemului de iluminat public. 
(2)Procedurile prev�zute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament. 

Art. 37 
Manevrele în instala�ii se execut� pentru: 
a)modificarea regimului de func�ionare a instala�iilor sau ansamblului de instala�ii fiind 
determinate de necesit��ile obiective de adaptare a func�ion�rii la cerin�ele utilizatorului, 
realizarea unor regimuri optime de func�ionare, reducerea pierderilor etc. având un caracter 
frecvent �i executându-se mereu la fel, denumite manevre curente; 
b)modificarea configura�iei instala�iilor sau grupurilor de instala�ii f�r� ca acestea s� aib� un 
caracter frecvent sau periodic, precum �i cele care au drept scop retragerea din exploatare a 
echipamentelor pentru lucr�ri sau probe �i redarea lor în exploatare, denumite manevre 
programate; 
c)izolarea echipamentului defect �i restabilirea circuitului func�ional tehnologic al instala�iei sau 
ansamblului de instala�ii executate, cu ocazia apari�iei unui incident, denumite manevre de 
lichidare a incidentelor. 

Art. 38 
În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instala�ii modific�rile 
regimurilor de func�ionare care au loc ca urmare a ac�iunii sistemelor de automatizare �i protec�ie 
sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instruc�iunilor 
de exploatare, f�r� modificarea schemei de func�ionare aprobate. 

Art. 39 
(1)Persoana care concepe manevra trebuie s� cunoasc� instala�ia în care se vor executa 
opera�iile cerute de manevr�, s� dispun� de schema detaliat� corespunz�toare situa�iei din teren 
�i schema tehnologic� de executare a manevrei. 
 (2)Manevrele trebuie concepute astfel încât: 
a)succesiunea opera�iilor în cadrul manevrelor s� asigure desf��urarea normal� a acestora; 
b)trecerea de la starea ini�ial� la starea final� dorit� s� se fac� printr-un num�r minim de opera�ii; 
c)ordinea de succesiune a opera�iilor trebuie s� aib� în vedere respectarea procesului tehnologic 
stabilit prin instruc�iunile de exploatare a echipamentului sau a instala�iei la care se execut� 
manevra; 
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d)s� fie analizate toate implica�iile pe care fiecare opera�ie le poate avea atât asupra instala�iei în 
care se execut� manevra, cât �i asupra restului instala�iilor legate tehnologic de aceasta, în 
special din punctul de vedere al siguran�ei în exploatare; 
e)manevra s� se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se opera�iile care se 
pot executa simultan f�r� a se condi�iona una pe alta, în func�ie de num�rul de executan�i �i de 
posibilitatea supravegherii directe de c�tre responsabilul de manevr�; 
f)s� se �in� seama de respectarea obligatorie a normelor de protec�ie a muncii; 
g)fiecare opera�ie de ac�ionare asupra unui element prin comand� de la distan�� s� fie urmat� de 
verificarea realiz�rii acestei comenzi sau de verificarea realiz�rii efectului corespunz�tor. 

Art. 40 
Manevrele în instala�ii se efectueaz� numai pe baza unui document scris, denumit în continuare 
foaie de manevr�, care trebuie s� con�in�: 
a)tema manevrei; 
b)scopul manevrei; 
c)succesiunea opera�iilor; 
d)nota�ii în leg�tur� cu dispunerea �i îndeplinirea opera�iilor; 
e)persoanele care execut� sau au leg�tur� cu manevra �i responsabilit��ile lor. 

Art. 41 
Dup� scopul manevrei, foaia de manevr� poate fi: 
a)foaie de manevr� permanent�, al c�rei con�inut este prestabilit în instruc�iunile/procedurile 
tehnice interne, putându-se folosi la: 
- manevre curente; 
- anumite manevre programate, cu caracter curent; 
- anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent; 
b)foaie de manevr� pentru manevre programate, al c�rei con�inut se întocme�te pentru 
efectuarea de lucr�ri programate sau accidentale �i care prin caracterul s�u necesit� o 
succesiune de opera�ii ce nu se încadreaz� în foile de manevr� permanente. 

Art. 42 
Prin excep�ie de la art. 40, manevrele cauzate de accidente se execut� f�r� foaie de manevr�, iar 
cele de lichidare a incidentelor se execut� pe baza procedurilor/instruc�iunilor de lichidare a 
incidentelor. 

Art. 43 
(1)Întocmirea, verificarea �i aprobarea foilor de manevr� se fac de c�tre persoanele desemnate 
de operator, care au preg�tirea necesar� �i asigur� executarea serviciului operativ �i tehnico-
administrativ. 
(2)Nu se admite verificarea �i aprobarea foilor de manevr� telefonic. 
(3)În func�ie de necesitate, la foaia de manevr� se anexeaz� o schem� de principiu referitoare la 
manevra care se efectueaz�. 
(4)Foaia de manevr� întocmit�, verificat� �i aprobat� se pune în aplicare numai în momentul în 
care exist� aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instala�ia sau ansamblul de 
instala�ii în cauz�, conform procedurilor aprobate. 
(5)Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi ini�iate de persoane prev�zute în 
procedurile aprobate �i care r�spund de necesitatea efectu�rii lor. 
(6)Executarea manevrelor în cazul lucr�rilor normale, programate, probelor profilactice trebuie 
realizat� astfel încât echipamentul s� nu fie retras din exploatare mai devreme decât este 
necesar �i nici s� nu se întârzie admiterea la lucru. 
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Art. 44 
(1)Manevra început� de personalul nominalizat în foaia de manevr� trebuie terminat�, de regul�, 
de acela�i personal, chiar dac� prin aceasta se dep��e�te ora de terminare a programului normal 
de munc�, în condi�iile legii. 
(2)Excep�iile de la dispozi�iile alin. (1) vor fi prev�zute în regulamentul propriu al serviciului de 
iluminat public. 
(3)Fiecare operator va stabili prin decizie �i procedur� intern� nomenclatorul cu manevrele ce se 
execut� pe baz� de foi de manevr� permanente sau pe baz� de instruc�iuni/proceduri tehnice 
interne. 

Art. 45 
(1)Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instruc�iunilor de 
proiectare �i/sau ale furnizorului de echipament. 
(2)În perioadele de probe, manevrele �i opera�iile respective cad în sarcina organiza�iei care 
execut� montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului. 

Art. 46 
(1)În cazul execut�rii manevrelor pe baza unor foi de manevr�, nu este necesar� înscrierea în 
eviden�ele operative a dispozi�iilor sau aprob�rilor primite, a opera�iilor executate, a confirm�rilor 
f�cute, toate acestea operându-se în foaia de manevr�. 
(2)Dup� terminarea manevrei se vor înscrie în eviden�ele operative ale instala�iei executarea 
acestora conform foii de manevr�, ora începerii �i termin�rii manevrei, starea operativ�, 
configura�ia etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum �i orele la care s-au 
executat opera�iile care prezint� importan�� în func�ionarea echipamentelor, instala�iilor sau 
ansamblurilor de instala�ii. 
 

SEC�IUNEA 6: CONDI�II TEHNICE DE DESF��URARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT 
PUBLIC 

 

Art. 47 
(1)Iluminatul public stradal se realizeaz� pentru iluminatul c�ilor de circula�ie public�, str�zi, 
trotuare, pie�e, intersec�ii, parc�ri, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub �i supraterane. 
(2)Iluminatul public se va realiza de regul� cu surse de lumin�/l�mpi cu desc�rc�ri în vapori de 
sodiu la înalt� presiune pentru toate tipurile de c�i de circula�ie principale �i secundare. Pentru 
anumite c�i de circula�ie înguste, din zonele declarate istorice ale localit��ii, unde se dore�te o 
redare foarte bun� a culorilor, se pot utiliza surse de lumin�/l�mpi cu sodiu la înalt� presiune alb 
sau surse de lumin�/l�mpi fluorescente compacte de culoare cald� (Tc=2700 K). 
(3)În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumin�/l�mpi cu desc�rc�ri, cu 
excep�ia c�ilor de circula�ie declarate ca având caracter istoric, unde se pot folosi surse de 
lumin�/l�mpi cu incandescen�� pentru p�strarea atmosferei tipice momentului istoric ce se 
dore�te a fi scos în eviden��. 
(4)Iluminatul public se realizeaz� prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea 
normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI. 
(5)Alegerea surselor de lumin� se face în func�ie de eficacitatea luminoas� �i de durata de 
func�ionare a acestora, astfel încât costurile de exploatare s� fie minime. 
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Art. 48 
(1)În ora�, corpurile de luminat se amplaseaz� pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori, dac� 
condi�iile tehnice nu permit, pe cl�diri, cu acordul proprietarilor. 
(2)În cvartale de locuin�e �i în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu corpuri de iluminat cu 
distribu�ie direct�, semidirect� sau direct�-indirect�, dup� caz. 
(3)Din motive estetice �i de securitate, re�eaua de alimentare cu energie electric� se va realiza de 
regul� subteran �i numai în cazuri particulare, când condi�iile tehnice nu permit, aerian. 
 (4)În cazul aliment�rii cu energie electric� prin re�ea subteran�, corpurile de iluminat montate pe 
stâlpi vor fi racordate la re�eaua de alimentare cu energie electric� în unul dintre urm�toarele 
moduri: 
a)prin man�on de deriva�ie, montat la baza fiec�rui stâlp; 
b)prin cleme de intrare-ie�ire în ni�a stâlpului sau cutie de intrare-ie�ire, montat� la baza fiec�rui 
stâlp, prev�zându-se �i asigurarea local� a deriva�iei. 

Art. 49 
(1)În cazuri bine justificate �i cu aprobarea Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam� se admite 
sc�derea uniformit��ii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioar�. 
(2)În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminan��, dup� caz, trebuie s� poat� fi 
redus sau ridicat la to�i stâlpii simultan �i în aceea�i m�sur� prin conectare �i deconectare 
comandate în trepte. 

Art. 50 
Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese �inându-se cont de 
caracteristicile tehnice, care trebuie s� fie conforme cu: 
a)destina�ia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic; 
b)condi�iile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie; 
c)condi�iile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la re�ea; 
d)protec�ia împotriva electrocut�rii; 
e)condi�iile de exploatare - vibra�ii, �ocuri mecanice, medii agresive; 
f)randamentul corpurilor de iluminat; 
g)caracteristicile luminotehnice ale corpului de iluminat; 
h)cerin�ele estetice �i arhitecturale; 
i)dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere; 
j)posibilit��ile de exploatare �i între�inere. 

Art. 51 
(1)La realizarea iluminatului public se va urm�ri minimizarea puterii instalate pe kilometri de 
strad�, optimizându-se raportul dintre în�l�imea de montare a surselor de lumin� cu distan�a 
dintre stâlpi, luându-se în calcul luminan�ele sau ilumin�rile, dup� caz, �i curbele de distribu�ie a 
intensit��ii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate. 

(2)Distribu�iile de intensitate luminoas� ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel: 
a)pentru iluminatul c�ilor de circula�ie principale �i secundare: exclusiv direct; 
b)pentru iluminatul unor c�i de circula�ie cu circula�ie auto interzis� sau alei din zonele blocurilor 
de locuin�e sau zone reziden�iale sau parcuri: semidirect sau direct-indirect (în special parcuri). 

Art. 52 
(1)Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destina�i 
acestui scop �i doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se 
justific� economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii re�elei de distribu�ie a energiei 
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electrice, în conformitate cu contractul care reglementeaz� toate aspectele cu privire la 
asigurarea condi�iilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabil� a 
drepturilor �i obliga�iilor tuturor p�r�ilor implicate, încheiat între Consiliul Local al ora�ului Tîrgu 
Neam� �i proprietarul sistemului de distribu�ie a energiei electrice. 
(2)În zonele cu arhitectur� special�, iluminatul se va realiza conform condi�iilor existente �i 
cerin�elor utilizatorului. 

Art. 53 
Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizeaz� �inându-se cont de: 
a)tipul corpului de iluminat; 
b)importan�a c�ii de circula�ie pe care se monteaz�; 
c)tipul stâlpului; 
d)cerin�ele de ordin estetic impuse. 

Art. 54 
Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerin�e estetice �i arhitecturale, se 
va face prin proiectarea �i realizarea de solu�ii specifice, unicate, adaptate fiec�rui caz în parte, 
conform în�elegerilor dintre utilizator �i operator. 

Art. 55 
(1)De regul�, programul de func�ionare va fi asigurat prin comand� automat� de 
conectare/deconectare a iluminatului public. 
 (2)Programul de func�ionare a iluminatului public va �ine cont de: 
a)longitudinea localit��ii; 
b)luna calendaristic�; 
c)ora oficial� de var�; 
d)nivelul de luminan�� sau de iluminare necesar, corelat cu condi�iile meteorologice. 

Art. 56 
În cazul instala�iilor de iluminat public montate pe aceia�i stâlpi pe care este montat� �i o alt� 
instala�ie de transport sau distribu�ie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului 
public va fi realizat� prin utilizarea uneia dintre urm�toarele solu�ii: 
a)ac�ionare manual�, prin prevederea unui întrerup�tor manual la cutia de distribu�ie a postului de 
transformare care alimenteaz� re�eaua de distribu�ie a energiei electrice; 
b)ac�ionare automat�, prin prevederea unui dispozitiv automat care ac�ioneaz� contactorul re�elei 
de iluminat seara �i diminea�a, în cutia de distribu�ie a postului de transformare care alimenteaz� 
re�eaua de distribu�ie a energiei electrice; 
c)ac�ionare automat� individual�, prin utilizarea unui releu cu fotorezisten�� care echipeaz� 
fiecare corp de iluminat. Aceast� variant� va fi utilizat� în mod deosebit pentru corpurile de 
iluminat amplasate în puncte izolate. 

Art. 57 
(1)Echipamentele �i aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor 
respecta dispozi�iile legale în vigoare privind evaluarea conformit��ii produselor �i condi�iile de 
introducere pe pia�� a acestora, asigurându-se utilizarea ra�ional� a energiei electrice �i 
economisirea acesteia. 
(2)Distan�a dintre sursele luminoase va fi stabilit� în func�ie de în�l�imea de montare a acestora, 
asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normate. 
(3)Operatorul serviciului de iluminat public va lua m�suri pentru îmbun�t��irea factorului de putere 
la acele instala�ii de iluminat public care necesit� aceast� opera�iune. 
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Art. 58 
(1)Re�elele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în solu�ie buclat�, cu 
func�ionare radial�. Punctele de separa�ie se amenajeaz� în tablouri (ni�e) speciale ce vor fi 
amplasate pe zidurile cl�dirilor învecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor. 
(2)Re�elele electrice realizate prin montaj aerian se execut� din conducte electrice izolate 
torsadate. 
 (3)Linia electric� pentru alimentarea corpurilor de iluminat se racordeaz� dintr-un tablou de 
distribu�ie, care poate fi: 
a)tabloul de distribu�ie din postul de transformare medie/joas� tensiune; 
b)cutia de distribu�ie suprateran� sau subteran�; 
c)cutia de trecere de la linia electric� subteran� la linia electric� suprateran�. 
(4)Pe c�i de circula�ie cu trafic redus �i foarte redus, alimentarea cu energie electric� a sistemului 
de iluminat public se realizeaz� cu re�ea electric� monofazat� sau trifazat�, care poate fi pozat� 
împreun� cu re�eaua electric� de alimentare a consumatorilor casnici. 
(5)Pe c�i de circula�ie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electric� a sistemului de 
iluminat public se realizeaz� cu re�ea electric� trifazat�, asigurându-se posibilitatea reducerii 
par�iale a iluminatului public, men�inându-se uniformitatea luminan�ei sau ilumin�rii. 
(6)Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuin�e se pot monta stâlpi de în�l�ime mic� între 3 �i 6 
m. 
(7)În parcuri, alimentarea cu energie electric� se va realiza numai prin montaj subteran. 

Art. 59 
(1)În cazul mai multor puncte de alimentare a re�elei sistemului de iluminat public, operatorul va 
realiza scheme prin care s� se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc, 
secven�ial, urm�rindu-se ob�inerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului. 
(2)Operatorul împreun� cu furnizorul de energie electric� vor stabili num�rul maxim de 
conectoare în cascad� pentru a men�ine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului. 
 
 
(3)În cazul mai multor puncte de alimentare cu energie electric� a sistemului de iluminat public, 
operatorul va realiza sistemul centralizat de comand� al cascadelor. 
(4)Leg�tura dintre punctele centrale de comand� �i punctele de execu�ie - cascadele trebuie s� 
aib� rol atât de comand�, cât �i de semnalizare a existen�ei tensiunii la sfâr�itul tuturor 
cascadelor. 

Art. 60 
(1)În sistemele de iluminat public, protec�ia contra electrocut�rilor se va realiza prin legarea la 
nulul de protec�ie, conform standardelor în vigoare. 
(2)Conductorul de nul al re�elei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod 
obligatoriu la p�mânt. 
(3)Instala�ia de legare la p�mânt care deserve�te re�eaua de legare la nul va fi dimensionat� 
astfel ca valoarea rezisten�ei de dispersie fa�� de p�mânt, m�surat� în orice punct al re�elei de 
nul, s� fie de maximum 4 Q. 
(4)Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat vor fi legate la instala�ia de protec�ie prin legare la 
nul. 
 (5)Legarea la nul a corpurilor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre urm�toarele 
variante: 
a)direct, printr-un conductor electric de nul de protec�ie, special destinat acestui scop, �i care va 
înso�i conductele electrice de alimentare; 
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b)conectarea la instala�ia de legare la p�mânt la care este legat nulul re�elei. 
(6)Ramifica�iile de la re�eaua de alimentare cu energie electric� la corpul de iluminat se vor 
realiza din conductoare corespunz�toare ca tip de material �i ca sec�iune urm�rindu-se realizarea 
unui raport optim între costurile de investi�ii �i cele de exploatare. 

Art. 61 
(1)Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleas� în func�ie de tipul corpului 
de iluminat, de importan�a c�ii de circula�ie pe care se monteaz�, de tipul stâlpului �i de cerin�ele 
de ordin func�ional �i estetic impuse. 
(2)Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie s� 
prezinte un grad de protec�ie de minimum IK 08. 
(3)Între�inerea sistemelor de iluminat trebuie s� se fac� în permanen��, prin cur��area periodic� a 
corpurilor de iluminat, conform factorului de men�inere luat în calcul la proiectare astfel încât 
parametrii luminotehnici s� nu scad� sub valorile admise între dou� opera�iuni succesive de 
între�inere. 
(4)Realizarea unei uniformit��i satisf�c�toare a reparti�iei luminan�ei sau ilumin�rii, dup� caz, pe 
suprafa�a c�ilor de circula�ie se va asigura prin alegerea corect� a în�l�imii de montare, în func�ie 
de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, având ca referin�� standardul SR 13433:1999. 
 

SEC�IUNEA 7: ASIGURAREA PARAMETRILOR LUMINOTEHNICI CANTITATIVI �I 
CALITATIVI 

 

Art. 62 
(1)În vederea realiz�rii unui serviciu de calitate �i asigurarea condi�iilor impuse de necesitatea 
realiz�rii unui iluminat corespunz�tor, Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam� trebuie s� aib� 
m�sura�i parametrii luminotehnici ai c�ilor de circula�ie din localitate. 
(2) Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam� este direct r�spunz�tor de realizarea parametrilor 
luminotehnici stabili�i prin prezentul regulament, având ca referin�� �i standardul SR 13433:1999. 

Art. 63 
(1)Instala�iile de iluminat public trebuie s� asigure caracteristicile luminotehnice normate 
necesare siguran�ei circula�iei pe c�ile de circula�ie, în func�ie de intensitatea traficului �i de 
reflectanta suprafe�ei c�ii de circula�ie �i a zonei adiacente. 
(2)Toate instala�iile de iluminat destinate circula�iei auto vor fi dimensionate conform legisla�iei 
interna�ionale �i na�ionale, în func�ie de nivelul de luminan��, cu excep�ia intersec�iilor mari �i a 
sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în func�ie de iluminare. 
(3)Parametrii luminotehnici ai instala�iei de iluminat public vor fi verifica�i de operator, la preluarea 
serviciului, la punerea în func�iune a unor extinderi �i periodic, pe parcursul exploat�rii. 
(4)Men�inerea în timp a nivelului de iluminare sau luminan��, dup� caz, realizat de sistemul de 
iluminat public se asigur� prin programul de între�inere, realizându-se înlocuirea l�mpilor uzate, 
cur��area l�mpilor �i a corpurilor de iluminat. 
 (5)Parametrii cantitativi sunt: 
a)nivelul de luminan��, pentru c�ile de circula�ie auto; 
b)nivelul de iluminare, pentru intersec�ii, pie�e, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru 
biciclete. 
 (6)Parametrii calitativi sunt: 
a)uniformitatea pe zona de calcul; 
b)indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central �i periferic. 
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Art. 64 
(1)Iluminatul pie�elor �i al intersec�iilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare s� fie mai 
ridicat cu 50% fa�� de strada cu nivelul cel mai ridicat, inciden�� în intersec�ie, având ca referin�� 
standardul SR 13433:1999. 
(2)Iluminatul intersec�iilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de 
unghiurile intersec�iilor. 
(3)Iluminatul intersec�iilor dintre str�zile principale �i cele secundare se va realiza prin 
amplasarea corpurilor de iluminat pe c�ile de circula�ie principale în fa�a c�ilor de circula�ie 
secundare cu care se intersecteaz�, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind 
un punct de semnalizare pentru circula�ia rutier�. 

Art. 65 
(1)Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul 
p�r�ii carosabile a c�ii de circula�ie respective, potrivit factorului "raport de zon� al�turat�" rezultat 
din proiectare, având ca referin�� standardul SR 13433:1999. 
(2)Iluminatul spa�iilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumin� care 
asigur� un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare. 

Art. 66 
(1)Iluminatul podurilor �i pasajelor se va realiza cu surse de lumin� care trebuie s� asigure o 
luminan�� egal� cu cea realizat� pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasa de 
protec�ie IP 65, pentru m�rirea timpului de bun� func�ionare. 
(2)Pentru poduri se va asigura marcarea luminoas� a capetelor podurilor prin m�rirea nivelului 
m�rimii de referin�� cu 50% �i, suplimentar, marcarea structurii construc�iei. 

Art. 67 
(1)Iluminatul c�ilor de circula�ie în pant� se va realiza cu mic�orarea distan�ei dintre sursele de 
lumin� propor�ional cu unghiul de înclinare al pantei �i progresiv spre vârful pantei, în a�a fel 
încât s� se ob�in� o cre�tere a nivelului m�rimii de referin�� cu 50%. 
(2)Pentru iluminatul curbelor de circula�ie, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere 
care s� asigure ghidajul vizual. 
(3)Stâlpii de sus�inere a corpurilor de iluminat se amplaseaz�, în cazul iluminatului unilateral, pe 
partea exterioar� a curbei, distan�a dintre ace�tia mic�orându-se în func�ie de cât de accentuat� 
este curba, care s� conduc� la o majorare cu 50% a nivelului m�rimii de referin��. 
(4)În cazul intersec�iilor unor c�i de circula�ie cu niveluri de luminan�� diferite, se va asigura 
trecerea gradual� de la un nivel de luminan�� la altul pe circa 100 m pe calea de circula�ie mai 
pu�in iluminat�, pentru adaptarea fiziologic� �i psihologic� a participan�ilor la trafic. 

Art. 68 
(1)Iluminatul trecerilor de pietoni se realizeaz� cu un nivel de luminan�� cu 50% mai ridicat decât 
cel al c�ii de circula�ie respective, evitându-se schimbarea culorii care produce �oc vizual �i 
estetic perturbator. 
(2)În imediata apropiere a trecerilor de pietoni �i a intersec�iilor nu se vor amplasa reclame 
luminoase care prin efectul de schimbare a culorii �i/sau prin varia�ia intensit��ii luminoase s� 
distrag� aten�ia conduc�torilor de vehicule sau a pietonilor. 
(3)Iluminatul se realizeaz� prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii 
de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat. 
(4)Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât s� se asigure iluminarea pietonilor din 
sensul de circula�ie. 
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(5)Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie s� aib� în vedere un indice de orbire cât mai sc�zut. 
(6)La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circula�ie, în perioada în care 
este necesar� func�ionarea instala�iilor de iluminat nivelul de luminan�� men�ionat la alin. (1) se 
poate m�ri pân� la 100%. 

Art. 69 
(1)Rela�iile dintre m�rimile geometrice ale instala�iei de iluminat �i caracteristicile electrice �i 
luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât s� rezulte solu�ii optime din punct de vedere 
tehnic �i economic. 
(2)În�l�imile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculeaz� în func�ie de fluxul luminos 
al surselor de lumin� �i de gradul de concentrare a distribu�iei intensit��ii luminoase a acestora, 
astfel încât s� se asigure uniformitatea normat� �i limitarea fenomenului de orbire. 
(3)În cazul în care în�l�imea stâlpilor este dat� de situa�ia existent� în teren �i din calcule rezult� 
necesitatea schimb�rii acesteia se vor alege solu�iile cele mai economice rezultate din înlocuirea 
stâlpilor existen�i, supraîn�l�area celor existen�i, modificarea fluxului luminos, montarea unor 
stâlpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distribu�iei luminoase, astfel încât s� se 
asigure uniformitatea �i limitarea fenomenului de orbire. 
(4)Pentru evitarea fenomenului de orbire, în pie�e �i intersec�ii sursele de lumin� �i corpurile de 
iluminat se monteaz� la în�l�imi cu unghiuri de protec�ie corespunz�toare. 
 
(5)Pozi�ionarea corpurilor de iluminat pentru c�ile de circula�ie auto se va determina printr-o 
analiz� care trebuie s� previn� fenomenul de orbire. 
(6)Corpurile de iluminat trebuie s� asigure o distribu�ie exclusiv direct� a fluxului luminos c�tre 
calea de circula�ie rutier�. 
(7)Tipul �i dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de 
între�inere �i arhitecturale. 
(8)În func�ie de tipul corpului de iluminat, distan�a dintre corpurile de iluminat se alege în func�ie 
de în�l�imea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor 
Uniunii Europene, astfel încât s� se reduc� num�rul de stâlpi/km �i num�rul de corpuri de 
iluminat/km, având ca referin�� standardul SR 13433:1999. 

Art. 70 
(1)În cazul în care stâlpii pe care se monteaz� corpurile de iluminat, apar�inând sistemelor de 
iluminat rutier, sunt situa�i între copacii planta�i pe p�r�ile laterale ale str�zii, se va adopta o 
solu�ie de iluminat corespunz�toare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, 
fluxul luminos s� fie astfel distribuit încât s� se asigure o distribu�ie uniform� a luminan�ei, f�r� ca 
pe carosabil s� apar� pete de lumin� �i umbre puternice generatoare de insecuritate �i 
disconfort. 
(2)În func�ie de vegeta�ia existent� în zona adiacent� c�ilor de circula�ie �i de sistemul de iluminat 
ales, corpurile de iluminat se amplaseaz� astfel încât distribu�ia fluxului luminos s� nu se 
modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajusteaz� periodic pentru a nu ap�rea o 
neuniformitate a fluxului luminos. 

Art. 71 
Pozi�ionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât s� 
se realizeze o dirijare corespunz�toare a fluxului luminos c�tre carosabil �i pentru ca acel corp de 
iluminat s� nu produc� orbirea participan�ilor la circula�ia rutier� sau pietonal�, asigurându-se în 
acela�i timp �i uniformitatea necesar�. 
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Art. 72 
(1)Iluminatul c�ilor de circula�ie foarte late, prev�zute cu arbori de dimensiuni medii, se va realiza 
prin amplasarea surselor de lumin� în linie cu arborii �i nu în spatele lor; coronamentul arborilor 
trebuie s� nu modifice distribu�ia fluxului luminos, iar vegeta�ia trebuie ajustat� periodic. 
(2)În cazul arborilor de în�l�ime mic�, se va utiliza distribu�ia axial� a corpurilor de iluminat. 
(3)În cazul arborilor de în�l�ime mare sursele de lumin� se vor amplasa sub coroan�, la nivelul 
ultimelor ramuri, dac� în urma calculelor rezult� c� solu�ia este acceptabil�. 
(4)Pentru c�ile de circula�ie cu arbori pe ambele p�r�i se va utiliza, de regul�, iluminatul de tip 
axial. 
(5)Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regul�, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi 
având o în�l�ime de 3-6 m de la sol. 

Art. 73 
(1)Pe c�ile de circula�ie, nivelul de luminan�� trebuie s� asigure perceperea obstacolelor �i 
detaliilor în mod distinct, în timp util �i cu siguran��. 
(2)Pentru realizarea cerin�elor de la alin. (1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie 
percepute �i fondul pe care se situeaz� trebuie s� aib� valori cuprinse între 0,2-0,5. 
 

Art. 74 
(1)Nivelul de luminan�� va fi men�inut în timp prin între�inerea la perioade specificate a instala�iilor 
de iluminat, luându-se m�suri pentru înlocuirea l�mpilor uzate, cur��area l�mpilor �i a corpurilor 
de iluminat, asigurându-se factorul de men�inere stabilit în caietul de sarcini. 

Art. 75 
(1)Operatorii serviciului de iluminat public au obliga�ia de a executa modific�rile necesare în 
sistemul de iluminat public pentru asigurarea respect�rii condi�iilor de iluminat, având ca referin�� 
standardul SR 13433:1999. 
(2)Condi�iile de iluminat privind luminan�a medie, uniformitatea general� a luminan�ei, indicele de 
prag, uniformitatea longitudinal� a luminan�ei, raportul de zon� al�turat�, luminan�a zonei de 
acces, raportul dintre luminan�a la începutul zonei de prag �i luminan�a zonei de acces, luminan�a 
zonei de tranzi�ie, luminan�a zonei interioare, luminan�a zonei de ie�ire, iluminarea medie, 
uniformitatea general� a ilumin�rii, iluminarea minim�, dup� caz, vor avea valori cu referin�� la 
standardul SR 13433:1999 pentru: 
a)clasa sistemului de iluminat pentru categoria c�i de circula�ie destinate traficului rutier; 
b)clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc; 
c)clasa sistemului de iluminat pentru c�ile de circula�ie destinate traficului pietonal �i pistelor 
pentru biciclete. 
(3)La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va 
ob�ine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumin� 
utilizabile din punctul de vedere al ilumin�rii maxime admisibile, temperaturii de culoare corelat�, 
al culorii surselor de iluminat �i al pozi�ion�rii acestora fa�� de traficul rutier, în vederea evit�rii 
distragerii aten�iei participan�ilor la trafic �i a armoniz�rii culorilor reclamelor luminoase cu cele 
utilizate la iluminatul public. 
(4)Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam� elibereaz� autoriza�ia de construire pentru montarea 
firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are r�spunderea 
corel�rii surselor de iluminat pentru cre�terea gradului de siguran�� a circula�iei. 
(5)Montarea corpurilor de iluminat pe cl�diri, în gospod�riile popula�iei sau pe stâlpii din cur�ile 
agen�ilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului 
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Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam�, care va verifica dac� modul în care se realizeaz� 
montarea, tipul corpului de iluminat �i/sau puterea acestuia poate s� produc� fenomenul de 
orbire al participan�ilor la trafic în localitate, în zonele în care nu se realizeaz� iluminat public �i 
mai ales în afara acestora. 

Art. 76 
(1)Pentru realizarea unei uniformit��i satisf�c�toare a reparti�iei luminan�ei pe suprafa�a c�ii de 
circula�ie, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât s� asigure parametrii luminotehnici 
norma�i, având ca referin�� standardul SR 13433:1999. 
 (2)Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în func�ie de cerin�ele �i condi�iile în care se 
realizeaz� iluminatul public, în unul dintre urm�toarele moduri: 
a)unilateral; 
b)bilateral alternat; 
c)bilateral fa�� în fa��; 
d)axial; 
e)central; 
f)catenar. 

Art. 77 
(1)Iluminatul public al c�ilor de circula�ie va fi realizat �inându-se cont de încadrarea în clasele 
sistemului de iluminat, în func�ie de categoria �i configura�ia c�ii de circula�ie, de intensitatea 
traficului rutier �i de dirijarea circula�iei rutiere, conform normelor în vigoare, putând fi luate în 
considerare �i standardele na�ionale. 
(2)Tipul corpurilor de iluminat �i al arm�turilor pentru iluminat se va stabili �inându-se cont ca 
durata de bun� func�ionare s� fie de cel pu�in 10.000 de ore, cu excep�ia cazurilor în care se 
dore�te o redare foarte bun� a culorilor. 
 

SEC�IUNEA 8: EXPLOATAREA �I ÎNTRE�INEREA INSTALA�IILOR DE ILUMINAT 
PUBLIC 

 

Art. 78 
În aplicarea prevederilor art. 13, pentru realizarea lucr�rilor curente de exploatare, urm�toarea 
documenta�ie tehnic� va fi �i anex� la hot�rârea de dare în administrare sau, dup� caz, la 
contractul de delegare a gestiunii: 
a)planul detaliat al instala�iilor de iluminat public pe care le are în exploatare, cu: 
- posturile de transformare din care se alimenteaz� re�eaua de iluminat public; 
- traseul re�elei; 
- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public; 
- schema de ac�ionare �i a cascadei pentru conectarea/deconectarea automat� a iluminatului; 
- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului �i puterii l�mpii; 
- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de 
alimentare, num�rului l�mpilor �i a puterii totale consumate; 
b)documenta�ia tehnic� pentru c�ile de circula�ie pe care sunt montate instala�iile de iluminat 
public, împ�r�it� pe categorii de c�i de circula�ie, conform prevederilor art. 77, care trebuie s� 
cuprind�: 
- denumirea; 
- lungimea �i l��imea; 
- tipul de îmbr�c�minte rutier�; 



Regulament al serviciului de iluminat public al ora�ului Tîrgu Neam� - 2008 

 

- modul de amplasare a corpurilor de iluminat; 
- tipul re�elei electrice de alimentare; 
- punctele de alimentare �i conectare/deconectare; 
- tipul corpurilor de iluminat, num�rul acestora �i puterea l�mpilor; 
- tipul �i distan�a dintre stâlpi, în�l�imea de montare �i unghiul de înclinare a corpurilor de iluminat; 
c)proiectele de execu�ie a instala�iilor de iluminat, cu toate modific�rile operate, breviarele de 
calcul �i avizele ob�inute; 
d)procesele-verbale de recep�ie, înso�ite de certificatele de calitate. 

Art. 79 
Opera�iile de exploatare vor cuprinde: 
a)lucr�ri operative constând dintr-un ansamblu de opera�ii �i activit��i pentru supravegherea 
permanent� a instala�iilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru 
remedierea deranjamentelor, urm�rirea comport�rii în timp a instala�iilor; 
b)revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de opera�ii �i activit��i de mic� amploare executate 
periodic pentru verificarea, cur��area, reglarea, eliminarea defec�iunilor �i înlocuirea unor piese, 
având drept scop asigurarea func�ion�rii instala�iilor pân� la urm�toarea lucrare planificat�; 
c)repara�ii curente constând dintr-un ansamblu de opera�ii executate periodic, în baza unor 
programe, prin care se urm�re�te readucerea tuturor p�r�ilor instala�iei la parametrii proiecta�i, 
prin remedierea tuturor defec�iunilor �i înlocuirea p�r�ilor din instala�ie care nu mai prezint� un 
grad de fiabilitate corespunz�tor. 

Art. 80 
În cadrul lucr�rilor operative se vor executa: 
a)interven�ii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat �i 
accesorii; 
b)manevre pentru întreruperea �i repunerea sub tensiune a diferitelor por�iuni ale instala�iei de 
iluminat în vederea execut�rii unor lucr�ri; 
c)manevre pentru modificarea schemelor de func�ionare în cazul apari�iei unor deranjamente; 
d)recep�ia instala�iilor noi puse în func�iune în conformitate cu regulamentele în vigoare; 
e)analiza st�rii tehnice a instala�iilor; 
f)identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimenteaz� instala�iile de iluminat; 
g)supravegherea defri��rii vegeta�iei �i înl�turarea obiectelor c�zute pe linie; 
h)controlul instala�iilor care au fost supuse unor condi�ii meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt 
puternic, ploi toren�iale, viscol, formarea de chiciur�; 
i)ac�iuni pentru preg�tirea instala�iilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite; 
j)demont�ri sau demol�ri de elemente ale sistemului de iluminat public; 
k)interven�ii ca urmare a unor sesiz�ri. 

Art. 81 
Realizarea lucr�rilor de exploatare �i de între�inere a instala�iilor de iluminat public se va face cu 
respectarea procedurilor specifice de: 
a)admitere la lucru; 
b)supravegherea lucr�rilor; 
c)scoatere �i punere sub tensiune a instala�iei; 
d)control al lucr�rilor. 

Art. 82 
În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel pu�in urm�toarele opera�ii: 
a)revizia corpurilor de iluminat �i a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguran�� etc.); 



Regulament al serviciului de iluminat public al ora�ului Tîrgu Neam� - 2008 

 

b)revizia tablourilor de distribu�ie �i a punctelor de conectare/deconectare; 
c)revizia liniei electrice apar�inând sistemului de iluminat public. 

Art. 83 
(1)La lucr�rile de revizie tehnic� la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei func�ion�ri se 
lucreaz� cu linia electric� sub tensiune, aplicându-se m�surile specifice de protec�ie a muncii în 
cazul lucrului sub tensiune. 
 (2)La revizia corpurilor de iluminat se vor executa urm�toarele opera�ii: 
a)�tergerea corpului de iluminat (reflectoarele �i structurile de protec�ie vizual�); 
b)înlocuirea siguran�ei sau a componentelor, dac� exist� o defec�iune; 
c)verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni. 

Art. 84 
La între�inerea �i revizia tablourilor electrice de alimentare, distribu�ie, conectare/deconectare se 
vor realiza urm�toarele opera�ii: 
a)înlocuirea siguran�elor necorespunz�toare; 
b)înlocuirea contactoarelor �i a dispozitivelor de automatizare defecte; 
c)înlocuirea, dup� caz, a u�ilor tablourilor de distribu�ie; 
d)refacerea inscrip�ion�rilor, dac� este cazul. 

Art. 85 
La revizia re�elei electrice de joas� tensiune destinat� iluminatului public se realizeaz� 
urm�toarele opera�ii: 
a)verificarea traseelor �i îndep�rtarea obiectelor str�ine; 
b)îndreptarea stâlpilor înclina�i; 
c)verificarea ancorelor �i întinderea lor; 
d)verificarea st�rii conductoarelor electrice; 
e)refacerea leg�turilor la izolatoare sau a leg�turilor fasciculelor torsadate, dac� este cazul; 
f)îndreptarea, dup� caz, a consolelor; 
g)verificarea st�rii izolatoarelor �i înlocuirea celor defecte; 
h)strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electric�, dac� este cazul; 
i)verificarea instala�iei de legare la p�mânt (leg�tura conductorului electric de nul de protec�ie la 
arm�tura stâlpului, leg�tura la priza de p�mânt etc.); 
j)m�surarea rezisten�ei de dispersie a re�elei generale de legare la p�mânt. 

Art. 86 
Repara�iile curente se execut� la: 
a)corpuri de iluminat �i accesorii; 
b)tablouri electrice de alimentare, distribu�ie �i conectare/deconectare; 
c)re�ele electrice de joas� tensiune apar�inând sistemului de iluminat public. 

Art. 87 
În cadrul repara�iilor curente la corpurile de iluminat �i accesorii se vor executa urm�toarele: 
a)înlocuirea l�mpilor necorespunz�toare cu altele, de acela�i tip cu cel ini�ial în ceea ce prive�te 
puterea �i culoarea aparent�; 
b)�tergerea dispersorului, a structurilor de protec�ie a sursei de lumin�/l�mpii, a structurilor de 
protec�ie vizual� �i a interiorului corpului de iluminat; 
c)înl�turarea cuiburilor de p�s�ri; 
d)verificarea coloanelor de alimentare cu energie electric� �i înlocuirea celor care prezint� 
por�iuni neizolate sau cu izola�ie necorespunz�toare; 
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e)verificarea contactelor la clemele sau papucii de leg�tur� a coloanei la re�eaua electric�; 
f)înlocuirea corpurilor de iluminat necorespunz�toare. 

Art. 88 
În cadrul repara�iilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribu�ie, 
conectare/deconectare se execut� urm�toarele: 
a)verificarea st�rii u�ilor �i a încuietorilor, cu remedierea tuturor defec�iunilor; 
b)vopsirea u�ilor �i a celorlalte elemente metalice ale cutiei; 
c)verificarea siguran�elor fuzibile, înlocuirea celor defecte �i montarea celor noi, identice cu cele 
ini�iale (prev�zute în proiect); 
d)verificarea �i strângerea contactelor; 
e)verificarea coloanelor �i înlocuirea celor cu izola�ie necorespunz�toare; 
f)verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dac� este cazul; 
g)verificarea func�ion�rii dispozitivelor de ac�ionare, cu înlocuirea celor necorespunz�toare sau 
montarea unora de tip nou, pentru m�rirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instala�iei. 

Art. 89 
În cadrul repara�iilor curente la re�elele electrice de joas� tensiune destinate iluminatului public se 
execut� urm�toarele lucr�ri: 
a)verificarea distan�elor conductelor fa�� de construc�ii, instala�ii de comunica�ii, linii de înalt� 
tensiune �i alte obiective; 
b)eviden�ierea în planuri a instala�iilor nou-ap�rute de la ultima verificare �i realizarea m�surilor 
necesare de coexisten��; 
c)solicitarea execut�rii opera�iunii de t�iere a vegeta�iei în zona în care se obtureaz� distribu�ia 
fluxului luminos al corpurilor de iluminat c�tre administra�ia domeniului public; 
d)determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a funda�iilor acestora, �i luarea 
m�surilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în func�ie de rezultatul determin�rilor; 
e)verificarea verticalit��ii stâlpilor �i îndreptarea celor înclina�i; 
f)verificarea �i refacerea inscrip�ion�rilor; 
g)repararea ancorelor �i întinderea acestora, înlocuirea p�r�ilor deteriorate sau care lipsesc, 
strângerea �uruburilor la cleme �i la placa de protec�ie; 
h)verificarea st�rii conductoarelor electrice; 
i)verificarea �i înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din 
sec�iune, precum �i a conductoarelor electrice cu izola�ia deteriorat� care prezint� cr�p�turi, 
ros�turi ori lipsa izola�iei; 
j)se verific� starea leg�turilor conductei electrice la izolator �i, dac� este necesar, se reface 
leg�tura; 
k)la izolatoarele de sus�inere �i întindere se va verifica dac� acestea nu sunt sparte, glazura nu 
este deteriorat� sau dac� îmbinarea la suport este corespunz�toare, înlocuindu-se toate 
izolatoarele deteriorate; 
l)la console, br���ri sau la celelalte arm�turi metalice de pe stâlp se verific� dac� nu sunt 
corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunz�toare 
se revopsesc �i se fixeaz� bine pe stâlp; 
m)la ancorele stâlpilor se verific� dac� cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt 
deteriorate sau corodate �i dac� tensiunea de întindere a cablului este cea corespunz�toare. 
Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dac� este cazul se regleaz� tensiunea în ancor�; 
n)la instala�ia de legare la p�mânt a nulului de protec�ie se va verifica starea leg�turilor �i 
îmbin�rilor conductorului electric de nul la acesta, precum �i a leg�turilor acestuia la corpul de 
iluminat, se va m�sura rezisten�a de dispersie a re�elei generale de legare la p�mânt, se va 
m�sura �i se va reface priza de p�mânt, având ca referin�� STAS 12604:1988; 
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o)în cazul în care, la verificarea s�ge�ii, valorile m�surate, corectate cu temperatura, difer� de 
cele din tabelul de s�ge�i, conductele electrice se întind astfel încât s�geata format� s� fie cea 
corespunz�toare. 

Art. 90 
(1)Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform normativelor tehnice 
în vigoare sau în func�ie de specifica�iile fabricantului. 
(2)Autoritatea administra�iei publice locale împreun� cu organele de poli�ie va stabili, în func�ie de 
condi�iile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circula�ie, locurile �i 
intersec�iile cu grad mare de periculozitate, precum �i marile aglomer�ri urbane. 
 (3)Gradul de intensitate a traficului se determin� în func�ie de num�rul de vehicule/or� �i band� 
astfel: 
a)foarte intens, peste 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M1; 
b)intens, între 360 �i 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M2; 
c)mediu, între 160 �i 360, corespunzând clasei sistemului de iluminat M3; 
d)redus, între 30 �i 160, corespunzând clasei sistemului de iluminat M4; 
e)foarte redus, sub 30, corespunzând clasei sistemului de iluminat M5. 

Art. 91 
Periodicitatea repara�iilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribu�ie, 
conectare/deconectare �i re�elele electrice de joas� tensiune destinate iluminatului public este de 
3 ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani. 
 

CAPITOLUL III: DREPTURILE �I OBLIGA�IILE OPERATORILOR SERVICIULUI DE 
ILUMINAT PUBLIC 

 
Art. 92 

Drepturile �i obliga�iile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prev�d în: 
a)regulamentul serviciului; 
b)hot�rârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe; 
c)contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate. 

Art. 93 
Operatorii care presteaz� serviciul de iluminat public exercit� cu titlu gratuit drepturile de uz �i de 
servitute asupra terenurilor �i bunurilor proprietate public� sau privat�, apar�inând, dup� caz, 
statului, unit��ilor administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, dup� cum urmeaz�: 
a)dreptul de uz pentru executarea lucr�rilor de infrastructur� pentru prestarea serviciului de 
iluminat public; 
b)servitute de trecere subteran�, de suprafa�� sau aerian� pentru instalarea sistemului de 
iluminat public; 
c)dreptul de acces la utilit��ile publice �i la Sistemul Energetic Na�ional. 

Art. 94 
Operatorul serviciului de iluminat public are urm�toarele obliga�ii: 
a)s� gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate �i eficien�� economic�; 
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b)s� promoveze dezvoltarea, modernizarea �i exploatarea eficient� a infrastructurii aferente 
serviciului de iluminat public; 
c)s� respecte sarcinile asumate potrivit hot�rârii de dare în administrare sau contractului de 
delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hot�rârea de dare în administrare, dup� 
caz; 
d)s� asigure respectarea indicatorilor de performan�� ai serviciului de iluminat public, stabili�i de 
Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam� în regulamentul serviciului, anexat la hot�rârea de dare în 
administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, dup� caz; 
e)s� respecte �i s� efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini �i 
hot�rârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii, dup� caz; 
f)s� furnizeze Consiliului Local al ora�ului Tîrgu Neam�, A.N.R.S.C. �i C.N.R.I. informa�iile 
solicitate �i s� asigure accesul la toate informa�iile necesare verific�rii �i evalu�rii func�ion�rii �i 
dezvolt�rii serviciului de iluminat public; 
g)s� pun� în aplicare metode performante de management, care s� conduc� la reducerea 
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concuren�iale impuse de normele legale 
în vigoare privind achizi�iile de lucr�ri sau de bunuri; 
h)de a reface locul unde a intervenit pentru repara�ii sau execu�ia unei lucr�ri noi, la un nivel 
calitativ corespunz�tor, în termen de maximum 5 zile lucr�toare de la terminarea lucr�rii, dac� 
condi�iile meteorologice le permit; 
i)s� asigure finan�area preg�tirii profesionale a propriilor salaria�i. 

Art. 95 
(1)Penalit��ile pentru nerespectarea de c�tre operatori a indicatorilor de performan�� vor fi 
prev�zute în regulamentul serviciului de iluminat public. 
(2)Operatorul serviciilor de iluminat public r�spunde de îndeplinirea obliga�iilor prev�zute la art. 
94. 
Art. 96 
Operatorul serviciului de iluminat public are urm�toarele drepturi: 
a)s� sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu �i-au achitat contravaloarea serviciilor 
prestate, inclusiv major�rile �i/sau penalit��ile de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice 
de la data expir�rii termenului de plat� a facturilor; 
b)s� solicite recuperarea cheltuielilor necesare relu�rii prest�rii serviciului de iluminat public; 
c)s� asigure echilibrul contractual pe durata deleg�rii gestiunii; 
d)s� solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru 
aprobate de A.N.R.S.C; 
e)s� solicite recuperarea debitelor în instan��. 
Art. 97 
(1)Utilizatorul serviciului de iluminat public este Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam�. 
(2)Este beneficiar� a serviciului de iluminat public comunitatea local� în ansamblul ei. 
(3)Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam�, în calitate de reprezentant al comunit��ii locale �i de 
semnatar al contractului de delegare a gestiunii, este responsabil� de asigurarea serviciului de 
iluminat public, de respectarea prezentului regulament. 
Art. 98 
Dreptul de acces la serviciul de iluminat public �i de a beneficia de acesta este garantat tuturor 
membrilor comunit��ii locale, persoane fizice �i persoane juridice, în mod nediscriminatoriu. 
Art. 99 
Utilizatorii serviciului de iluminat public au urm�toarele drepturi: 
a)s� aplice clauzele sanc�ionatorii, în cazul în care operatorul nu respect� prevederile hot�rârii de 
dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, dup� caz, inclusiv prevederile 
din regulamentul serviciului �i din caietul de sarcini anexate la acesta; 
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b)s� verifice respectarea clauzelor de administrare, între�inere �i predare a bunurilor publice sau 
private afectate serviciului; 
c)s� solicite informa�ii cu privire la nivelul �i calitatea serviciului furnizat/prestat �i cu privire la 
modul de între�inere, exploatare �i administrare a bunurilor din proprietatea public� sau privat� a 
unit��ilor administrativ-teritoriale încredin�ate pentru realizarea serviciului; 
d)s� aprobe stabilirea pre�urilor �i tarifelor, respectiv ajustarea �i modificarea pre�urilor �i tarifelor 
propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate �i aprobate de autoritatea de reglementare 
competent�; 
e)s� ia m�surile stabilite în hot�rârea de dare în administrare sau în contractul de delegare a 
gestiunii, dup� caz, în situa�ia în care operatorul nu asigur� indicatorii de performan�� �i 
continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat; 
f)s� refuze, în condi�ii justificate, aprobarea stabilirii, ajust�rii sau modific�rii tarifelor propuse de 
operator; 
g)s� î�i asume plata integral� sau par�ial� a energiei electrice aferent� consumului instala�iilor de 
iluminat public conform prevederilor hot�rârii de dare în administrare sau ale contractului de 
delegare a gestiunii, dup� caz. 
Art. 100 
Beneficiarii serviciului de iluminat public au urm�toarele drepturi: 
a)s� aib� acces la serviciul de iluminat public în condi�iile respect�rii regulamentului; 
b)s� aib� acces la informa�iile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind informa�i 
periodic despre: 
- starea sistemului de iluminat public; 
- planurile anuale �i de perspectiv� privind dezvoltarea sistemului de iluminat public; 
- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public; 
- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare �i extindere a sistemului de iluminat 
public; 
- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului �i evolu�ia în timp a acestuia; 
- eficien�a m�surilor luate, reflectat� în: sc�derea num�rului de accidente rutiere, cre�terea 
securit��ii individuale �i colective �i altele asemenea; 
c)rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea �i 
extinderea sistemului de iluminat public. 
Art. 101 
Beneficiarii persoane fizice �i/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obliga�ia de 
a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public �i de a-�i achita 
obliga�iile de plat� stabilite sub form� de taxe locale. 
 

CAPITOLUL IV: INDICATORI DE PERFORMAN�� 

Art. 102 
(1)Indicatorii de performan�� stabilesc condi�iile ce trebuie respectate de c�tre operatorul 
serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public. 
(2)Indicatorii de performan�� asigur� condi�iile pe care trebuie s� le îndeplineasc� serviciul de 
iluminat public, avându-se în vedere: 
a)continuitatea din punct de vedere cantitativ �i calitativ; 
b)adapt�rile la cerin�ele concrete, diferen�iate în timp �i spa�iu, ale comunit��ii locale; 
c)satisfacerea judicioas�, echitabil� �i nepreferen�ial� a tuturor membrilor comunit��ii locale, în 
calitatea lor de utilizatori ai serviciului; 
d)administrarea �i gestionarea serviciului în interesul comunit��ii locale; 
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e)respectarea reglement�rilor specifice din domeniul transportului, distribu�iei �i utiliz�rii energiei 
electrice; 
f)respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prev�zute de normele na�ionale în 
acest domeniu. 

Art. 103 
Indicatorii de performan�� pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru urm�toarele 
activit��i: 
a)calitatea �i eficien�a serviciului de iluminat public; 
b)îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat; 
c)men�inerea unor rela�ii echitabile între operator �i utilizator prin rezolvarea operativ� �i obiectiv� 
a problemelor, cu respectarea drepturilor �i obliga�iilor care revin fiec�rei p�r�i; 
d)solu�ionarea reclama�iilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public; 
e)cre�terea gradului de siguran�� rutier�; 
f)sc�derea infrac�ionalit��ii. 

Art. 104 
În vederea urm�ririi respect�rii indicatorilor de performan��, operatorul trebuie s� asigure: 
a)gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale; 
b)înregistrarea activit��ilor privind citirea echipamentelor de m�surare, facturarea �i încasarea 
contravalorii serviciului efectuate; 
c)înregistrarea reclama�iilor �i sesiz�rilor beneficiarilor, organelor de poli�ie �i gardienilor publici �i 
solu�ionarea acestora; 
d)accesul neîngr�dit al autorit��ilor administra�iei publice centrale �i locale, în conformitate cu 
competen�ele �i atribu�iile legale ce îi revin, la informa�iile necesare stabilirii: 
- modului de respectare �i de îndeplinire a obliga�iilor contractuale asumate; 
- calit��ii �i eficien�ei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performan�� stabili�i în 
contractul de delegare a gestiunii �i în regulamentul de serviciu; 
- modului de administrare, exploatare, conservare �i men�inere în func�iune, dezvoltare �i/sau 
modernizare a sistemului public de iluminat din infrastructura edilitar urban� încredin�at� prin 
contractul de delegare a gestiunii; 
- modului de formare �i stabilire a tarifelor pentru serviciul de iluminat public; 
- stadiului de realizare a investi�iilor; 
- modului de respectare a parametrilor ceru�i prin prescrip�iile tehnice. 

Art. 105 
Indicatorii de performan�� generali �i garanta�i pentru serviciul de iluminat public sunt stabili�i în 
ANEXA NR.1 care face parte integrant� din prezentul regulament. 
 

CAPITOLUL V: DISPOZI�II FINALE �I TRANZITORII 

Art. 106 
(1)Înc�lcarea dispozi�iilor prezentului regulament atrage r�spunderea disciplinar�, patrimonial�, 
civil�, contraven�ional� sau penal�, în condi�iile legii. 
(2)Penalit��ile pentru nerespectarea de c�tre operatori a indicatorilor de performan�� sunt stabilite 
în ANEXA NR.2 care face parte integrant� din prezentul regulament. 
 

Art. 107  
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(1)Regulamentul serviciului serviciului de iluminat public se elaboreaz� �i se aprob� de Consiliul 
Local al ora�ului Tîrgu Neam�, în conformitate cu regulament-cadru, în termen de 6 luni de la 
publicarea acestuia în Monitorul Oficial, �i va intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de 
c�tre Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam�. 
(2)În cadrul regulamentului de serviciu se va preciza: obligativitatea, periodicitatea �i modul de 
efectuare a m�sur�torilor parametrilor luminotehnici pe toate c�ile de circula�ie. 
(3)M�sur�torile precizate la alin. (2) se vor efectua obligatoriu la începerea activit��ii operatorului, 
indiferent de modul de gestiune adoptat. 
(4)În urma m�sur�torilor se va stabili un plan de m�suri pentru aducerea sistemului de iluminat 
public la parametrii tehnici prev�zu�i în normativele în vigoare. 
(5)Pân� la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispozi�iilor alin. (1), operatorii vor 
respecta regulamentul-cadru. 
(6)Înc�lcarea dispozi�iilor prezentului regulament atrage r�spunderea disciplinar�, patrimonial�, 
civil�, contraven�ional� sau penal� în condi�iile legii. 
 

Art. 108  
În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele �i tarifele 
legale, valabile la data încheierii acestora. 

Art. 109 
Operatorul care presteaz� serviciul de iluminat public are obliga�ia de a întocmi un plan de m�suri 
care s� aib� o durat� de maximum 12 luni, în care s� fie cuprinse termenele de conformare cu 
obliga�iile ce rezult� din prezentul regulament, în special în privin�a inventarierii instala�iilor de 
iluminat, calcul�rii �i m�sur�rii parametrilor luminotehnici. 

Art. 110  
În vederea cre�terii siguran�ei cet��enilor �i sc�derii infrac�ionalit��ii, Consiliul Local al ora�ului 
Tîrgu Neam� împreun� cu organele de poli�ie vor stabili modalit��i de semnalare operativ� a 
cazurilor de nefunc�ionare sau de func�ionare defectuoas� a sistemului de iluminat public al 
ora�ului Tîrgu Neam� . 
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ANEXA NR.1 la Regulamentul serviciului de iluminat public al ora�ului Tîrgu Neam� - 2008  
 

 INDICATORI DE PERFORMAN�� AI SERVICIULUI 
 

 

Trimestrul Nr. 
crt. Indicatori de performan�� 

I II III IV 

Total 
an 

0 1 2 3 4 5 6 
1. INDICATORI DE PERFORMAN�� GENERALI 

CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE 
a) num�rul de reclama�ii privind disfunc�ionalit��ile iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal, 
pietonal, ornamental etc.; 

 50 50  50 50  200 

b) num�rul de constat�ri de nerespectare a calit��ii iluminatului public constatate de autorit��ile 
administra�iei publice locale; pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc. - notificate 
operatorului; 

 10 10  10 10 40  

c) num�rul de reclama�ii privind gradul de asigurare în func�ionare;  10 10  10 10 40  
d) num�rul de reclama�ii �i notific�ri justificate de la punctele a), b) �i c) rezolvate în 48 de ore;  50 50  50  50  200 

1.1. 

e) num�rul de reclama�ii �i notific�ri justificate de la punctele a), b) �i c) rezolvate în 5 zile lucratoare. 5 5 5 5 20 
1.2. ÎNTRERUPERI �I LIMIT�RI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 

ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI 
a) num�rul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, 
ornamental etc.; 

5 5  5  5  20 

b) num�rul de str�zi, alei, monumente afectate de întreruperile neprogramate; 10  10  10  10 40 

1.2.1. 

c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.- ore 24  24  24  24 24 
ÎNTRERUPERI PROGRAMATE 1.2.2. 
a) num�rul de întreruperi programate, anun�ate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, 
ornamental etc.; 

15 15 15 15 60 



Regulament al serviciului de iluminat public al ora�ului Tîrgu Neam� – Anexa nr.1 – Indicatori de performan�� ai serviciului 

Pagina 36 din 39 

Trimestrul Nr. 
crt. Indicatori de performan�� 

I II III IV 

Total 
an 

0 1 2 3 4 5 6 
b) num�rul de str�zi, alei, monumente afectate de întreruperile programate; 15 15 15 15 60 
c) durata medie a întreruperilor programate;- ore - 36 36 36 36 144 

 

d) num�rul de întreruperi programate, care au dep��it perioada de întrerupere programat�, pe tipuri 
de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc. 

1 1 1 1 4 

ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR 
a) num�rul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte apar�inând sistemului de 
iluminat public; 

3 3 3 3 12 
1.2.3. 

b) durata medie de remediere �i repunere în func�iune pentru întreruperile de la punctul a).- ore - 48 48 48 48 48 
R�SPUNSURI LA SOLICIT�RILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALA�IILOR DE 
ILUMINAT PUBLIC 
a) num�rul de sesiz�ri scrise în care se precizeaz� c� este obligatoriu r�spunsul operatorului;  50 50 50 50  200 

1.3. 

b) procentul din sesiz�rile de la punctul a) la care s-a r�spuns în termen de 30 de zile calendaristice.- 
% - 

100 100 100 100 100 

2. INDICATORI DE PERFORMAN�� GARANTA�I 
INDICATORI DE PERFORMAN�� GARANTA�I PRIN LICEN�� 
a) num�rul de sesiz�ri scrise întemeiate privind nerespectarea de c�tre operator a obliga�iilor din 
licen��; 

3 3 3 3 12 
2.1. 

b) num�rul de înc�lc�ri a obliga�iilor operatorului rezultate din analizele �i controalele ANRSC �i 
modul de solu�ionare pentru fiecare caz de înc�lcare a acestor obliga�ii. 

1 1 1 1 4 

INDICATORI DE PERFORMAN�� A C�ROR NERESPECTARE ATRAGE PENALIT��I CONFORM CONTRACTULUI DE 
DELEGARE A GESTIUNII 
a) valoarea desp�gubirilor acordate de operator în cazul deterior�rii din cauze imputabile lui a 
instala�iilor utilizatorului - %; 

100 
 
100 100 100 100 

2.2. 

b) valoarea desp�gubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare - %; 30 30 30 30 30 
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Trimestrul Nr. 
crt. Indicatori de performan�� 

I II III IV 

Total 
an 

0 1 2 3 4 5 6 
c) num�rul de facturi contestate de utilizator; 1 1 1 1 4 
d) num�rul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor; 1 1 1 1 4 

 

e) valoarea reducerilor facturilor datorate contest�rii valorilor acestora - %. 10 10 10 10 10 
 

ANEXA NR.2 la Regulamentul serviciului de iluminat public al ora�ului Tîrgu Neam� - 2008  
 

 PENALIT��I PENTRU NERESPECTAREA  INDICATORILOR DE PERFORMAN�� AI SERVICIULUI  
 

 

Nr. 
crt. Indicatori de performan�� Contraven�ie 

Valoare 
amend� 

RON 

1. INDICATORI DE PERFORMAN�� GENERALI 
CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE 
a) num�rul de reclama�ii privind disfunc�ionalit��ile iluminatului public pe tipuri de iluminat - stradal, 
pietonal, ornamental etc.; 

da 1000-5000 

b) num�rul de constat�ri de nerespectare a calit��ii iluminatului public constatate de autorit��ile 
administra�iei publice locale; pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc. - notificate 
operatorului; 

da 1000-5000 

c) num�rul de reclama�ii privind gradul de asigurare în func�ionare; da 1000-5000 
d) num�rul de reclama�ii �i notific�ri justificate de la punctele a), b) �i c) rezolvate în 48 de ore; da 1000-5000 

1.1. 

e) num�rul de reclama�ii �i notific�ri justificate de la punctele a), b) �i c) rezolvate în 5 zile 
lucratoare. 

da 1000-5000 

1.2. ÎNTRERUPERI �I LIMIT�RI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 
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Nr. 
crt. Indicatori de performan�� Contraven�ie 

Valoare 
amend� 

RON 

ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI 
a) num�rul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, 
ornamental etc.; 

da 1000-5000 

b) num�rul de str�zi, alei, monumente afectate de întreruperile neprogramate; da 1000-5000 

1.2.1. 

c) durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc.- ore da 1000-5000 
ÎNTRERUPERI PROGRAMATE 
a) num�rul de întreruperi programate, anun�ate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, 
ornamental etc.; 

da 1000-1500 

b) num�rul de str�zi, alei, monumente afectate de întreruperile programate; da 1000-1500 
c) durata medie a întreruperilor programate;- ore - da 1000-1500 

1.2.2. 

d) num�rul de întreruperi programate, care au dep��it perioada de întrerupere programat�, pe 
tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental etc. 

da 1000-1500 

ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR 
a) num�rul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte apar�inând sistemului de 
iluminat public; 

da 1000-1500 
1.2.3. 

b) durata medie de remediere �i repunere în func�iune pentru întreruperile de la punctul a).- ore - da 1000-1500 
R�SPUNSURI LA SOLICIT�RILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALA�IILOR DE 
ILUMINAT PUBLIC 
a) num�rul de sesiz�ri scrise în care se precizeaz� c� este obligatoriu r�spunsul operatorului; da 1000-1500 

1.3. 

b) procentul din sesiz�rile de la punctul a) la care s-a r�spuns în termen de 30 de zile 
calendaristice.- % - 

da 1000-1500 

2. INDICATORI DE PERFORMAN�� GARANTA�I 
INDICATORI DE PERFORMAN�� GARANTA�I PRIN LICEN�� 2.1. 
a) num�rul de sesiz�ri scrise întemeiate privind nerespectarea de c�tre operator a obliga�iilor din 
licen��; 

da 1000-5000 
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Nr. 
crt. Indicatori de performan�� Contraven�ie 

Valoare 
amend� 

RON 

 b) num�rul de înc�lc�ri a obliga�iilor operatorului rezultate din analizele �i controalele ANRSC �i 
modul de solu�ionare pentru fiecare caz de înc�lcare a acestor obliga�ii. 

da 1000-5000 

 
 


